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Bienvenido al manual del Agrónic 2500.

Nos complace contar con tu experiencia y habilidades 
para llevar a cabo la instalación del Agrónic 2500. 

Este documento te guiará en el proceso, proporcionando 
detalles sobre las características y parámetros del 
programador.

Tu experiencia será fundamental para enseñar al cliente 
cómo utilizar eficazmente el Agrónic 2500. 

Recuerda que hay dos versiones disponibles: Básica y 
Plus, adaptadas a las necesidades específicas de cada 
instalación.

¡Gracias por tu dedicación!
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1 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL BÁSICA

El Agrónic 2500 está pensado para la automatización del riego de fincas pequeñas y medianas 

(máximo de 30 sectores de riego) con necesidad de abrir/cerrar válvulas de sectores y maestras, 

control de fertilizantes y filtros.

La finca puede tener una toma de agua con presión 
o necesitar bomba de impulsión (eléctrica o 
motobomba). Puede haber un contador del agua de 
riego.

El cabezal puede tener alimentación a 12Vdc (con 
panel solar y batería, o solo batería) o a 220Vac (red o 
grupo electrógeno). 

Las válvulas pueden ser a 12Vdc, a 24Vac o latch, y 
pueden estar cerca del cabezal y comandadas por 
microtubo o cable, o a distancias de hasta 2Km conec-
tadas en módulos vía radio AgroBee-L.

En el cabezal puede haber fertilización con inyector de 
motor hidráulico, dosificadoras eléctricas o sistema de 
venturis.

Lectura de todo tipo de sensores (analógicos, digitales 
y contadores), tanto conectados al propio Agrónic, 
como a distancia con módulos radio AgroBee-L.

El Agrónic 2500 dispone de conexión a internet, con 
telefonía móvil o con WiFi, para conectar a la plata-
forma VEGGA o a la aplicación Agrónic App y hacer la 
gestión a distancia del Agrónic.

Para hacer la gestión a distancia también se puede 
conectar al programa para Windows “Agrónic PC”. La 
conexión puede ser con USB directa al PC, cuando está 
al lado del equipo, por radiomódem, para distancias 
medias, o por internet, con WiFi o telefonía móvil.

Con la versión Plus todas las prestaciones del Agrónic 
se ven ampliadas. Si la versión Básica no cumple con 
sus requerimientos consulte la versión Plus.

Para pasar de la versión Básica a la Plus solo hace falta 
activar una opción desde el propio equipo.
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Realiza el control de hasta 30 sectores gobernados por 
50 programas de riego. 

Cada programa puede activar simultáneamente de 1 a 
4 sectores de riego.

Hay tres formas de iniciar un programa:

Inicio horario: a una hora determinada eligiendo los 
días de la semana o cada cuantos días repetir el riego 
(frecuencia de días).

Días de la semana Cada 3 días

Inicio secuencial: cuando ha terminado otro programa. 
Se usa para regar varios grupos de sectores uno detrás 
de otro. El primer programa de la secuencia tiene que 
ser de inicio horario o condicional.

P6 secuencial de P5, y P7 secuencial de P6, etc.

Inicio condicional: cuando se activa un condicionante.

El condicionante va relacionado con cualquier tipo 
de sensor pudiendo activar el programa, por ejemplo, 
cuando suba la temperatura, cuando se desactive una 
boya o cuando un caudal baje de cierto nivel. Se puede 

configurar un horario activo y un tiempo de seguridad 
entre inicios.

Inicio condicional por helada

Una vez iniciado el programa se tiene la opción de 
repetir el riego cada cierto tiempo.

En el momento del inicio se puede modificar la 
cantidad de riego mediante los condicionantes. 
Por ejemplo, aumentar un % el riego si hay mucha 
radiación, bajar un % el riego si hay mucha humedad 
en el suelo, etc.

Las unidades de riego pueden ser en tiempo, hh:mm,  
mm:ss o hh:mm/ha; o en volumen, m3 o m3/ha (m3 
por hectárea).

Se hace registro del tiempo y volumen de riego por 
cada sector y en total.

Cuando el programa está activo puede pararse el riego, 
de forma definitiva o temporal, mediante un condi-
cionante. Por ejemplo, parar cuando hace mucho 
viento, parar mientras el nivel del pozo está bajo, parar 
cuando el caudal de un sector es demasiado alto 
(rotura de tubería), etc

2 PRESTACIONES

El Agrónic 2500 es un programador equipado para el control del riego, la fertilización, el bombeo 

y la limpieza de filtros. Detecta averias y crea un registro cronológico de los eventos efectuados. 

Totalmente configurable, con múltiples posibilidades de uso., comunicación y ampliación.

RIEGO
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Prestaciones 

BOMBEO

Dispone de 2 salidas generales de riego, o motores.

Uno de los motores puede ser una motobomba o 
grupo electrógeno. A cada sector se le asigna a que 
motores tiene asociados.

Los motores se activan junto con el sector. Hay tem-
porizaciones para separar la activación del motor de la 
del sector, tanto en la activación como en el paro, para 
evitar golpes de ariete.

Configurable de 0 a 4 fertilizantes, en tanques indepen-
dientes. 

Valores de preriego y postriego independientes para 
cada programa. 

Unidades de fertilización en tiempo (hh:mm o mm:ss) 
o en volumen (L o L/ha).

Configurable el empleo o no de los agitadores, con pre-
agitación y agitación intermitente o seguida. 

Los fertilizantes se podrán aplicar de tres formas diferen-
tes:

En serie:  un tipo de fertilizante tras otro, con una sola 
inyectora.

Fertilización en serie

Paralela: simultanear varios fertilizantes a la vez, con 
una inyectora para cada uno.

Fertilización paralela

Uniforme: realiza la aplicación de los fertilizantes con 
un reparto uniforme de cada uno de ellos entre el pre 
y post riego. 

Fertilización uniforme

En la fertilización por volumen, detección de falta de 
pulsos o de fuga. Reparto proporcional de cada pulso 
del contador en los acumulados e históricos según el 
caudal previsto de los sectores que fertilizan a la vez. 
Fertilización en paralelo.

FERTILIZACIÓN
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LIMPIEZA DE FILTROS

Configurable de 0 a 9 filtros, con tiempo de lavado a 
elegir. Pausa programable entre filtros.

El inicio de la secuencia de lavado puede ser por la 
presión diferencial y/o por el tiempo o volumen de cir-
culación de agua.

Configurable el paro o no de los sectores de riego y de 
los fertilizantes mientras se está limpiando filtros.

Control de avería por limpiezas continuas.

Configurable una salida general de filtros.

CONDICIONANTES

El equipo dispone de un total de 30 condicionantes 
totalmente configurables para realizar acciones que 
tendrán en cuenta el estado o los valores de sensores 
digitales, analógicos o de contadores. 

Las acciones son tan variadas como el poder 
realizar paros definitivos, temporales o condiciona-
les aplicados a un programa concreto o a todos, el 
iniciar y/o parar un riego, el realizar un aviso, ajustar 
las unidades de riego o de fertilizante al iniciarse el 
programa de riego según un valor instantáneo de un 
sensor o el valor integrado desde el anterior riego, etc. 
Además, cada condicionante puede configurarse para 
que genere una anomalía, para que envíe un mensaje 
SMS y un mensaje SMS a otra máquina.

Como ejemplos, puede destacarse el uso para finalizar 
los riegos por una rotura en tubería, aplazar el riego por 
falta de nivel o exceso de viento, modificar el volumen 
de cada riego en relación al valor del contenido de 
agua en suelo, a la radiación solar recibida por la 
planta desde el anterior riego o por la evapotranspi-
ración, finalizar el riego si ha precipitado una cierta 
cantidad de lluvia desde el anterior riego, realizar un 
aviso al propietario por intento de robo, etc.

Información de

Sensores digitales

Sensores analógicos

Sensores contadores

Error de caudal

Comunicación

Programas

Tipos de condicionantes

Paro definitivo

Paro temporal

Paro condicional

Inicio

Inicio / Paro

Aviso

CONDICIONANTES

Modificación del riego

Modificación de la fertilización

Finalizar por lluvia

Presostato filtros

Presostato diésel

Paro del fertilizante
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Prestaciones 

CONTROL DE PÍVOTS

Gestión remota de hasta 4 pívots tanto circulares como 
lineales.  Sus prestaciones son:

• Lectura de su posición por GPS.

• Control de la velocidad y dirección.

• Desactivación de la pistola y el alero según 
posición.

• Control sobre motores diésel o riego solar.

• Control de las porterías físicas en pívots sectoriales.

• Acción manual como el arranque, paro, pasadas en 
seco, etc.

• Sectorización y configuración de hasta 8 áreas 
regables por pívot.

• Programación por tiempo o por pasadas.

• Modificación de la pluviometría por área.

• Información sobre las alarmas, desalineamiento, 
patinaje y posición del pívot.

Modificación del riego en función de los sensores 
(clima, planta, suelo).

Gestión remota a través del Agrónic PC, VEGGA y 
Agrónic APP.

RIEGO SOLAR

Utiliza la energía solar para realizar el riego. Acciona 
motores mediante paneles solares conectados a un 
sensor de radiación solar y un variador de frecuencia.

Combina la energía solar y la energía de la red eléctrica 

o motor diésel en instalaciones híbridas para asegurar 
el riego en días nublados o fuera del horario solar.

El riego solar también permite el riego a diferentes 
presiones, priorizando sectores de mayor presión.

MANUAL

Mediante órdenes manuales el equipo puede:

• Iniciar, parar o dejar fuera de servicio un programa

• Suspender unas horas un programa

• Dejar fuera de servicio o en Stop general el equipo

• Iniciar o parar la limpieza de los filtros

• Modificar la hora y la fecha del equipo

• Finalizar alarmas y averías

• Poner en manual, paro o automático los sectores 

• Modificar los sensores virtuales

• Activar salidas

• Borrar acumulados

• Dejar fuera de servicio los condicionantes



9

Prestaciones 

Manual de utilización | Agrónic 2500

MÓDULOS EXTERNOS

DISPOSITIVOS SDI-12

Con la opción “Enlace AgroBee-L”, el equipo enlaza con 
módulos radio AgroBee-L, ampliando las posibilidades 
y el uso de nuevas prestaciones. 

Los diferentes módulos de la gama, activan válvulas 
y otros elementos de riego, así como la lectura de 
sensores digitales, analógicos y contadores.

El SDI-12 es un bus de comunicaciones que permite 
comunicar con el Agrónic los dispositivos que usan 
este bus. Actualmente se pueden conectar sensores 

Los módulos radio AgroBee-L trabajan con modulación 
radio LoRa, que opera en las bandas libres de 868 MHz 
/ 433 MHz / 915 MHz, obteniendo radios de cobertura 
de hasta 2500 m entre dos puntos (en función de la 
orografía). 

de humedad en el suelo de las marcas Meter Group, 
AquaCheck y Decagon.

LECTURAS

El equipo memoriza en memoria no borrable los acu-
mulados y, opcionalmente, el historial y los registros 
de eventos con las anomalías de los últimos días.

• Acumulados general y por sector de las unidades 
de riego y fertilización en tiempo y volumen a partir 
de una fecha inicial.

• Anomalías con la fecha y hora de la incidencia y las 
indicaciones relacionadas.

• Registro de cada uno de los eventos detallados 
producidos por el equipo.

• Histórico independiente por sector de riego, con 
las unidades en tiempo y volumen de riego y fertili-
zante aplicados por cada día.

• Histórico de cada sensor analógico con el valor 
medio, el máximo y el mínimo en fracciones de 10 
minutos.

• Histórico de cada sensor contador con el valor de 
riego o fertilización más el de fuga en fracciones de 
10 minutos.
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Prestaciones 

RESUMEN PRESTACIONES VERSIÓN PLUS

RESUMEN PRESTACIONES VERSIÓN BÁSICA

Cabezal

Bombeo
2 motores o valvulas generales, el motor 1 puede ser un grupo 
electrógeno o motobomba
Bombeo solar junto con grupo electrógeno o red

Filtros 9 filtros en un solo grupo

Fertilización
4 fertilizantes
Tipo: serie o paralelo (uniforme o no)
Unidades: hh:mm, mm’ss’’,  Litros, Litros/ha

Riego

Sectores 30
Máximo 27 en la base, el resto en AgroBee o AgroBee-L

Programas

50 programas
De 1 a 4 sectores por programa
Tipo de inicio: horário, secuencial y condicionante
Unidades: hh:mm, mm’ss’’, hh:mm/ha  m3, m3/ha
5 condicionantes

Riego solar 10 condicionantes

Sensores

Digitales
20 sensores
Inicio de limpieza / Avería temporal / Avería definitiva
Paro condicional / Inicio de programa / Alarma

Analógicos 40 sensores

Contadores 10 sensores
Contador de riego / Contadores de fertilizante 1 a 4

Condicionantes 30 condicionantes

Pivots
4 pívots

Áreas (por pívot) 8 áreas de riego
8 áreas exteriores (alero y/o pistola)

Módulos externos
AgroBee 16 módulos
AgroBee-L 20 módulos
SDI-12 8 dispositivos
Estación Davis 1 estación meteorológica

Cabezal

Bombeo 2 motores o valvulas generales, el motor 1 puede ser un grupo 
electrógeno o motobomba

Filtros 9 filtros en un solo grupo

Fertilización
4 fertilizantes
Tipo: serie o paralelo
Unidades: hh:mm, Litros

Riego

Sectores 30
Máximo 27 en la base, el resto en AgroBee o AgroBee-L

Programas

50 programas
De 1 a 4 sectores por programa
Tipo de inicio: horário, secuencial y por entrada
Unidades: hh:mm, m3

Sensores (entradas)
Digitales

6 sensores
Inicio de limpieza / Avería temporal / Avería definitiva
Paro condicional / Inicio de programa / Alarma

Contadores 5 sensores
Contador de riego / Contadores de fertilizante 1 a 4

Módulos externos AgroBee-L 20 módulos
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3 FORMATOS, VERSIONES, MODELOS Y OPCIONES

Formato caja
Formato empotrar en Agrónic 2509 y 2518 (9 y 18 
salidas)
Formato empotrar en Agrónic 2527 (27 salidas)

Formatos

Versión Básica
Versión Plus Para la gestión de sensores analógicos, 

es necesaria esta versión.
Se activa por código.

Versiones Observaciones

El Agrónic 2500 dispone de dos formatos:

• Formato caja. Con caja de plástico y puerta trans-
parente para colgar en pared.

• Formato empotrar. Con caja metálica para 
empotrar en armario o pupitre.

El Agrónic 2500 dispone de dos versiones, la versión 
Básica y la versión Plus que añade las prestaciones 
de fertilización uniforme, ampliación de condicionan-
tes, sensores analógicos, registros, históricos, texto 
descriptivo en cada elemento, más de un contador de 
riego, acumulados por contador y, para los programas 

3.1. FORMATOS

3.3. VERSIONES

Alimentación:

• Modelo único de alimentación a 12 Vdc. Se puede 
servir con un alimentador externo de 220 Vac a 12 Vdc 
(incluido con opción 220/24).

Tipo de válvula:

• Válvulas a 12 Vdc.

• Válvulas a 24 Vac. Se puede servir con un alimenta-
dor externo de 220 Vac a 24 Vac (incluido con opción 
220/24).

• Válvulas latch. Seleccionable de 2 o 3 hilos.

Número de salidas:

• Modelos de 9, 18 y 27 salidas. 

3.2. MODELOS

Agrónic 2509 220/24 Vac Incluye alimentador 220/12 Vdc 2 A y transformador 220/24 Vac 50 VA 
Agrónic 2509 12 Vdc
Agrónic 2509 latch 2 hilos Incluye regulador solar
Agrónic 2509 latch 3 hilos Incluye regulador solar y caja diodos
Agrónic 2509 12 Vdc doble tensión Incluye transformador 220/24 Vac 50 VA y opción control motor diésel
Agrónic 2509 12 Vdc con cargador batería Necesario tener versión Plus y opción módem GPRS
Agrónic 2518 220/24 Vac Incluye alimentador 220/12 Vdc 2 A y transformador 220/24 Vac 50 VA 
Agrónic 2518 12 Vdc
Agrónic 2518 latch 2 hilos Incluye regulador solar
Agrónic 2518 latch 3 hilos Incluye regulador solar y caja diodos
Agrónic 2518 12 Vdc doble tensión Incluye transformador 220/24 V 50 VA y opción control motor diésel
Agrónic 2518 12 Vdc con cargador batería Necesario tener versión Plus y opción módem GPRS
Agrónic 2527 220/24 Vac Incluye alimentador 220/12 Vdc 2 A y transformador 220/24 Vac 50 VA 
Agrónic 2527 12 Vdc
Agrónic 2527 latch 2 hilos Incluye regulador solar
Agrónic 2527 latch 3 hilos Incluye regulador solar y caja diodos
Agrónic 2527 12 Vdc doble tensión Incluye transformador 220/24 Vac 50 VA y opción control motor diésel
Agrónic 2527 12 Vdc con cargador batería Necesario tener versión Plus y opción módem GPRS

9 
Sa

lid
as

18
 S

al
id

as

Modelos Observaciones

27
 S

al
id

as

de riego, el operar por frecuencia de días, por activa-
ciones, por horario y periodo activo.
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Formatos, versiones, modelos y opciones | Opciones

3.4. OPCIONES
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Nube
“Plataforma web” 
(Agrónic APP + 
VEGGA)

Licencia para conectar el equipo con 
la nube.

Necesario tener la opción módem GPRS o WiFi. 
Para utilizar el Agrónic APP o VEGGA se deberán de dar de alta los 
equipos en la nube y pagar una cuota anual.
Se activa por código.

Nube + PC
“Programa 
Agrónic PC” 
(Agrónic PC + 
Agrónic APP + 
VEGGA)

GPRS y WiFi - Licencia para conectar 
hasta 3 PC/Servidores o a la nube.

USB, RS485 y Radioenlace - Licencia 
para conectar 1 PC/Servidor.

Necesario tener la opción módem GPRS, WiFi, USB, RS485 o 
Radioenlace. 
Para utilizar el Agrónic APP o VEGGA se deberán de dar de alta los 
equipos en la nube y pagar una cuota anual.
Se activa por código.

Enlace módem / 
Mensajes SMS

Opción para conectar con Agrónic PC, 
Agrónic APP y VEGGA vía GPRS, y/o 
recibir mensajes SMS del equipo.

Incluye módem GPRS con tarjeta SIM M2M Movistar desactivada. 
Incluye antena cuatribanda 5dBi y 3 metros de cable. 
No compatible con la opción Enlace WiFi. 

Enlace WiFi Opción para conectar con Agrónic PC, 
Agrónic APP y VEGGA vía router WiFi.

No compatible con la opción Enlace módem GPRS / Mensajes 
SMS.
Incluye antena directiva 7dBi con 6 metros de cable, y antena 
omnidireccional 3dBi.

Enlace USB Opción para conectar con Agrónic PC 
vía cable. Incluye 3 metros de cable.

Radioenlace 433 
MHz

Opción para conectar con Agrónic PC 
vía radio.

Necesario tener un Agrónic Radiomódem 433 MHz conectado al 
PC con el programa Agrónic PC.
Consultar Agrónic Radiomódem 433 MHz en el apartado 
Complementos.

Enlace RS 485 para 
PC

Puerto serie para conectar con Agrónic 
PC con caja de Enlace RS485.

Necesario tener alimentador 220 / 12 V 2 A, y caja Enlace RS485 + 
USB.

Enlace AgroBee-L 
868 MHz / 915 
MHz / 433MHz

Opción para conectar con módulos 
externos AgroBee-L (tecnología Lora).

Solo válido para equipos con versión 3. Incluye coordinador, 
antena omnidireccional con 10 metros de cable, opcionalmente 
15 metros de cable (consultar precio). Necesario disponer de 
Versión Plus para activar generales y leer sensores analógicos.

Enlace AgroBee-L 
868 MHz / 915 
MHz / 433MHz + 
módem

Opción para conectar con módulos 
externos AgroBee-L (tecnología Lora) 
con módem GPRS incluido en la misma 
placa.

Solo válido para equipos con versión 3. Incluye tarjeta SIM 
M2M Movistar desactivada y antena cuatribanda 5dBi con 3 
metros de cable para el módem GPRS. Para el módem AgroBee-L, 
coordinador, antena omnidireccional con 10 metros de cable, 
opcionalmente 15 metros de cable (consultar precio). Necesario 
disponer de Versión Plus para activar generales y leer sensores 
analógicos.

Enlace RS 485 
Modbus

Puerto serie para conectar con 
estación meteorológica Davis Vantage 
Pro 2.

Solo válido para equipos con versión 3. 
Necesario tener opción “Ampliación SDI-12 y 4 entradas 
analógicas”, y complemento “Gateway para Davis Vantage Pro”.

2 entradas 
analógicas

Conector para 2 entradas analógicas.
Para medida de tensión y corriente (V/
mA).

Necesario tener la versión Plus activada en el equipo. 

Ampliación SDI-
12 y 4 entradas 
analógicas

Placa para incorporar 8 sensores 
con protocolo SDI-12 + 4 sensores 
analógicos 4-20mA.

Solo válido para equipos con versión 3 y la versión Plus 
activada. Consultar apartado Sensores para ver modelos SDI-12 
compatibles.

5 entradas 
digitales Conector para 5 entradas digitales. Solo para modelos relés (no compatible con equipos latch).

Control de pívots
Opción para controlar la posición, 
dirección del movimiento, velocidad, 
arranque, paro, etc. de hasta un 
máximo de 4 pívots.

Necesario tener la versión Plus activada en el equipo.
Se activa por código.

Control motor 
diésel

Opción para el arranque automático 
de una motobomba o un grupo 
electrógeno.

Se activa por código.

Opciones  Descripción Observaciones

O
tr

os



13Manual de utilización | Agrónic 2500

Tensión 12 Vcc    +15 % -10 %
Frecuencia --
Consumo de energía Inferior a 12,5 W  (en reposo 0,3 W)
Fusible Entrada Térmico (PTC) 1,1 Amp. a 25 °C, autorearmable

Fuente de alimentación general

Tensión De 12 a 24 Vcc ó Vca (máximo 30 V)
Fusible Entrada “R+” Térmico (PTC) 3,0 Amp. a 25 °C, autorearmable

Fuente de alimentación salidas

Memoria Sin mantenimiento, 10 años para los parámetros y programas en memoria FRAM y los registros 
en memoria FLASH.

Reloj 48 horas sin alimentación

Salvaguarda de la Memoria y Reloj

Digitales
Número 9, ampliables a 18 y 27.
Tipo Por contacto de relé, con potencial de 24 Vca (transformador externo).
Límites 30 Vca / 30 Vcc, 1 Amperio, 50-60 Hz,  CAT ll (por salida)

Todas las salidas disponen de aislamiento doble respecto a la entrada de red.

Salidas

Temperatura -5 °C a 45 °C

Humedad < 85 %

Altitud 2000 m

Polución Grado 2

Ambiente
Modelo caja De 1,0 kg a 1,6 kg

Modelo empotrar De 1,1 kg a 1,5 kg

Peso

Este símbolo indica que los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura doméstica al 
final de su vida útil. El producto deberá llevarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje y el tratamiento 
adecuado de equipos electrónicos de conformidad con la legislación nacional.

Sensores 
Digitales

Número 6, ampliable (opción) a 11 en los modelos no Latch.
Tipo Opto acoplados, operan a 12 ó 24 V

Analógicas
(opción)

Número 2
Tipo 4-20 mA, 0-20 V.  (bajo demanda, con separación galvánica)
Número 4
Tipo 4-20 mA

Entradas

Cumple la Directiva 89/336/CEE para la Compatibilidad Electromagnética y la Directiva de Baja 
Tensión 73/23/CEE para el Cumplimiento de la Seguridad del Producto. El cumplimiento de 
las especificaciones siguientes fue demostrado tal como se indica en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas

Declaración de conformidad

4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Borne de Tierra de 
protección Antena Borne de Masa Aislamiento doble

Símbolos que pueden aparecer en el producto
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5.1. FERTILIZACIÓN

5 PARÁMETROS

Para acceder al menú pulsar en el teclado , selec-
cionar 4.Parámetros, .

FUNCIÓN

1. PROGRAMAS
2. MANUAL
3. LECTURAS
4. PARÁMETROS
5. PIVOTS

Está dividido en doce apartados, para entrar en uno 
de ellos pulsar el número de índice correspondiente o 
desplazar la selección con las teclas de flecha y luego 
pulsar .

PARÁMETROS

1. Fertilización
2. Filtros
3. Generales
4. Programas
5. Sectores

6. Comunicaciones
7. Condicionantes
8. Sensores
9. Varios
10. Instalador
11. Riego solar
12. Pivot

Cuando un menú tenga más de 5 líneas mostrará el 
símbolo “↓” para indicar que no cabe en pantalla, 
pulsar el número de índice o desplazar con la tecla  
para acceder.

El Agrónic 2500 permite trabajar con un máximo de 
cuatro fertilizantes. 

En la versión Plus dispone de tres tipos de aplicación, 
en serie, paralelo y paralelo con reparto uniforme.

Fertilización en serie 
(uno detrás de otro)

Para realizar el montaje y puesta a punto del equipo es necesario entrar en el apartado de “Pará-

metros” y adaptarlo a las necesidades de cada instalación

Fertilización en paralelo
(todos a la vez)

Fertilización en paralelo reparto uniforme

Videotutorial 
disponible de 
este apartado

https://youtu.be/08f8UfnAaXc
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Trabaja en unidades de tiempo o volumen y dispone de 
un pre/post riego independiente para cada programa. 

Para cada fertilizante puede haber un agitador que 
remueve los tanques de fertilizante antes y durante el 
riego.

Las salidas donde conectar los elementos de la fertili-
zación se asignan en “Parámetros – Generales”.

PARÁMETROS FERTILIZACIÓN

Nº de fertilizantes: 4

General de fertilizante: sí

Agitador F1: no
Agitador F2: sí
Agitador F3: sí
Agitador F4: no

Preagitación: 015 “
Agitación marcha: 030 “
Agitación paro: 120 ”
Limpieza final: 030 “

Contador F1: 01
Contador F2: 02
Contador F3: 03
Contador F4: 04

Caudal F1: 000.00 m3/h
Caudal F2: 000.00 m3/h
Caudal F3: 000.00 m3/h
Caudal F4: 000.00 m3/h

Nº de fertilizantes: indicamos al equipo el número de 
fertilizantes instalados en la red de riego. Número de 
fertilizantes (de 0 a 4).

Dejar el valor a 0 si no los hay.

General de fertilizante es una salida que se usa nor-
malmente para conectar la inyectora en una aplicación 
serie, se activa siempre que lo haga uno de los fertili-
zantes. 

Poner “si” si se va a usar.

Agitador fertilizante: Para cada uno de los fertilizantes 
se puede asignar un agitador independiente. Indicar 
que fertilizantes tienen agitador (si/no).

Preagitación: tiempo que será removido el fertilizante 
antes de iniciar la fertilización (de 0 a 999”). La preagi-
tación entra antes de que inicie el programa. Si hace 
menos de 10 minutos del último riego no hace la pre-
agitación.

La agitación durante la fertilización puede ser continua 
o con pausas.

Agitación marcha: tiempo que estará removiendo 
antes de una pausa. Si se desea una agitación conti-
nuada poner a 0 la agitación pausa y un tiempo cual-
quiera aquí (de 0 a 999”).

Agitación paro: tiempo que estará parada la agitación 
después de un tiempo de marcha. Si se desea una 
agitación continua poner a 0 este tiempo (de 0 a 999”).

Limpieza final: al terminar la fertilización mantiene 
las salidas general y limpieza de fertilizante activadas 
durante este tiempo (de 0 a 999”). Si la fertilización es 
en serie hace la limpieza al final de cada fertilizante, si 
es en paralelo cuando termina el último. 

Contadores de fertilizante

Si se fertiliza por volumen es necesario asignar los con-
tadores.

Cuando la fertilización es paralela o uniforme debe 
asignarse un contador para cada fertilizante, si es serie 
puede asignase el mismo contador a todos los fertili-
zantes.

Contador F1, F2, F3, F4: número de sensor contador 
asociado al fertilizante (de 0 a 10).

Caudal F1, F2, F3, F4: caudal previsto máximo de 
inyección para estos fertilizantes. El caudal previsto se 
usa para la fertilización uniforme.

Fertilización Uniforme 

Con la fertilización uniforme se reparte el fertilizante, 
inyectando pequeñas dosis, durante todo el riego. Con 
esto se consigue una mejor absorción de los nutrientes, 
un crecimiento más homogéneo, perdidas por drenaje 
y sedimentaciones en tuberías. 

Se aplica mediante sistemas hidráulicos sencillos tipo 
Venturi reduciendo los costes de la instalación y puede 
ser en tiempo y en volumen.

Descubre más 
info sobre la 
fertilización 
uniforme

https://progres.es/es/noticias/conoce-las-ventajas-de-utilizar-la-fertilizacion-uniforme
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Parámetros | Filtros

El Agrónic puede controlar la limpieza de los filtros. La 
limpieza se puede iniciar manualmente o de forma 
automática. De forma automática se inicia por un pre-
sostato diferencial o por haber pasado un tiempo o 
volumen de agua por los filtros, y sólo se hará si está 
activada la general asignada a los filtros, o sea, cuando 
hay algún programa regando. De forma manual puede 
hacerse cuando se desee desde “Manual – Filtros”.

PARÁMETROS FILTROS

Nº de filtros: 3

Espera inicial: 000”

Tiempo de activación
por filtro: 045 “

Pausa entre filtros: 04 “

Unidades entre limpiezas
Volumen: 0000 m3
Tiempo: 0000 ‘

General de filtros: no
Relación con M1: sí
Relación con M2: no

Nº máximo de limpiezas
seguidas:  0

Paro de sectores: no

Número de filtros: número de filtros (de 0 a 9). 

Espera inicial: es el tiempo que espera entre que activa 
la general de filtros y se inicia la limpieza del primer 
filtro (de 0 a 999”).

Tiempo de activación por filtro: tiempo que va a pasar 
el agua por cada filtro para realizar la limpieza (de 0 a 
999”).

5.2. FILTROS

Pausa entre filtros: tiempo de espera entre el cierre de 
la limpieza de un filtro y la activación del siguiente (de 
0 a 99”).

Unidades entre limpiezas: tiempo o volumen de riego 
que debe pasar por los filtros para que se inicie una 
limpieza automática. Tiempo en minutos (de 0 a 9999’) 
y volumen en m3 (de 0 a 9999 m3).

General de filtros: indicar que sí, si se quiere que se 
active una salida durante todo el proceso de lavado de 
filtros.

Relación con M1, M2: se indica de que motor viene el 
agua que pasa por los filtros. Se usa para contar las 
unidades entre limpiezas y para hacer la limpieza (si/
no).

Nº máximo de limpiezas seguidas: si la limpieza 
se inicia por presostato diferencial y siempre está 
activado, como máximo hará las limpiezas configura-
das aquí, luego entra en avería y no hará más limpiezas 
hasta que se rearme manualmente (de 0 a 9). A 0 no 
entra nunca en avería. Para rearmar la limpieza se 
tiene que ir a “Manual – Filtros”.

Paro de sectores: si la limpieza es durante el riego se 
puede seleccionar si se quiere aplazar o no el riego 
mientras la hace. Se usa cuando se deben cerrar los 
sectores durante la limpieza para mantener la presión.

• “Si”: se aplazan los programas que tengan sectores 
relacionados con el motor que usa la limpieza. 
Cuando finaliza la limpieza los programas 
continúan en el punto donde estaban.

• “No”: los programas continúan activos durante la 
limpieza y no se cierran los sectores de riego.

Videotutorial 
disponible de 
este apartado

https://youtu.be/dImgYxrCKsU
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5.3. GENERALES

En este apartado se configuran las salidas de motores, 
fertilizantes, filtros y diésel. 

Las salidas pueden ser de la base del Agrónic 2500, 
opción recomendada, y de módulos externos como el 
AgroBee-L, opción no recomendable por los retrasos 
de activación y desactivación que pueden tener.

Motores

Salida conectada a los motores de impulsión o válvulas 
generales.

PARÁMETROS GENERALES

Motor 1 : sí
Temp. marcha : 018 “
Temp. paro : 012 “
El paro a los sectores: no

Motor 2 : sí
Temp. marcha : 005 “
Temp. paro : 022 “
El paro a los sectores: sí

Motor 1: “si” si se va a usar la salida de motor 1. Debe 
asignarse una salida al motor.

Temp. marcha: tiempo que se retrasa la activación del 
motor al iniciar un riego (de 0 a 250”).

Temp. paro: tiempo que se alarga el paro del motor al 
parar un riego (de 0 a 250”).

El paro a los sectores: “si” si se desea que el motor pare 
al finalizar el riego y los sectores permanezcan abiertos 
unos segundos más.

Temporización Marcha: 018
Temporización Paro: 012
El paro a los sectores: no

Temporización Marcha: 005
Temporización Paro: 022
El paro a los sectores: sí

Salidas

En la base del Agrónic 2500 puede haber hasta 27 
salidas digitales, identificadas como R1 a R27, para 
poder conectar las salidas generales. Se recomienda 
empezar por las últimas salidas del equipo y reservar 
las primeras para los sectores.

PARÁMETROS GENERALES

Asignar salidas : 
Motor 1: 00018 
Motor 2: 00017 

F1:  00015 
F2:  00014 
F3:  00013 
F4:  00012 

Fertilizante: 
Motor:  00016 
Limpieza: 00020 

A1:  00000 
A2:  00011 
A3:  00000 
A4:  00000 

L1:  00010 
L3:  00007 
GL:  00000

Motores  

 M1 y M2  salidas conectadas a motores o válvulas 
generales.

Fertilizantes

 F1, F2, F3, F4  salidas conectadas a los inyectores de 
fertilizante.

Videotutorial 
disponible de 
este apartado

https://youtu.be/UNRpaEbyvBo
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Parámetros | Filtros

 MF  salida conectada al motor o general de fertilizante.

 A1, A2, A3, A4  salidas conectadas a los agitadores.

 LF  salida conectada a la válvula de limpieza de ferti-
lizante.

Limpieza de filtros. 

Antes de asignar las salidas se debe configurar cuantos 
filtros tiene en la instalación. Esto se asigna en “Pará-
metros – Filtros”.

 L1 : salida asignada al primer filtro.

 Lx  salida asignada al último filtro.

 GL  salida conectada a la válvula general de limpieza 
de filtros.

Las salidas que ocupan los filtros entre el primero y 
el último se asignan automáticamente. Si sólo hay un 
filtro no se pregunta el último. El ejemplo es una ins-
talación con 4 filtros, las salidas asignadas serian: L1 
salida 10, L2 salida 9, L3 salida 8 y L4 salida 7.

La codificación del número de salida se encuentra en 
el apartado 6 de este manual.

5.3.1 Opción diésel

Esta opción permite la gestión de arranque, paro y 
control de averías en motobombas diésel y también en 
grupos electrógenos.

Funcionamiento

El motor diésel va relacionado con el motor 1. Arranca 
cuando se abre un sector que usa el motor 1 y se para 
cuándo se cierra el último sector que usa el motor 1.

Primero se abre el sector, se activa la salida del contacto 
y de precalentamiento del motor diésel. Al terminar el 
precalentamiento activa la salida de arranque. Si se 
activa la entrada del presostato, el motor diésel ya 
ha arrancado y se inicia el riego. Si pasado el tiempo 
de arranque no se ha activado, espera 30” y hace otro 
intento de arranque. Si no consigue arrancar el motor 
diésel en 4 intentos activa la salida de paro, entra en 

“Avería” y hace un registro. En el siguiente inicio de 
riego se volverá a intentar arrancar el motor.

Al finalizar el riego cierra los sectores y la bomba rea-
lizando las temporizaciones de golpe de ariete y una 
vez cumplido el tiempo de “final bomba” activa el paro.

En la “Consulta - General” se puede ver el estado del 
motor diésel.

Estas pantallas sólo aparecen si hay la Opción Diésel 
activada.

Presostato

Para la detección de que el motor está en marcha 
se usa un presostato; su función es doble, una para 
detectar la puesta en marcha al realizar los intentos 
de arranque y una vez terminados detectar la falta 
de presión de aceite. En la versión Básica del Agrónic 
el presostato debe conectarse en la entrada digital 6 
(D6). Esta entrada no puede usarse para ninguna otra 
función. En caso de tener un generador donde no es 
necesario controlar la entrada de presostato poner los 
tiempos de arranque y paro a 0.

PARÁMETROS GENERALES

Precalentamiento: 08“
Arranque: 04”
Paro: 060”

Entrada bomba: 085”
Final bomba: 0120”

Asignar salidas :
Ar   Pa   Co   Pr
18   17   16   15

Precalentamiento: tiempo que está activada la salida 
de precalentamiento (Pr) antes de realizar el arranque 
del motor diésel (de 0 a 99”).
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Arranque: tiempo que está activada la salida de 
arranque (Ar) para poner en marcha el motor diésel 
(de 0 a 99”).

Paro: tiempo que está activada la salida de paro (Pa) 
para parar el motor diésel (de 0 a 999”).

Entrada bomba: tiempo entre que el motor diésel está 
en marcha y que se activa la salida del “Motor 1” (de 0 
a 999”). Se usa para que el grupo electrógeno entre en 
régimen antes de poner en marcha la bomba.

Final bomba: tiempo entre que se para la salida del 
“Motor 1” y se para el motor diésel (de 0 a 999”).

Salidas Ar, Pa, Co, Pr: corresponde a las salidas de 
Arranque, Paro, Contacto y Precalentamiento. Si el 
Agrónic es doble tensión, estas salidas se asignan au-
tomaticamente a las cuatro últimas del equipo
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Parámetros | Programas

Los programas son los que gestionan el riego y fertili-
zación de los cultivos. Controlan la apertura y cierre de 
sectores y la fertilización. El Agrónic 2500 dispone de 
50 programas.

PARÁMETROS PROGRAMAS

Nº de programa: 12
Tipo de inicio:   [horario]
  [secuencial]
  [condición.]

Programa 12
Unidades de riego: [hh:mm]
  [ m3 ] 
  [m3/ha]
  [mm’ss”]
  [hh:mm/ha]

Programa: número de programa que se va a configurar 
(de 1 a 50).

Tipo de inicio: determina cómo se va a iniciar el 
programa.

• “horario”: inicia a una hora determinada. 

• “secuencial”: inicia cuando finaliza otro programa. 

• “condicionante”: inicia cuando se activa un con-
dicionante. El condicionante tiene que ser tipo 

“Inicio” o “Inicio/Paro” y tiene que estar asignado 
al programa.

Si en “Parámetros – Instalador – Varios” hay activada la 
opción de “Secuencial con 99:00”, el cambio de inicio 
de horario a secuencial o entrada se puede hacer en 
el programa, no hace falta hacerla desde parámetros.

Unidades de riego: determina qué unidades usará el 
programa para el riego. Cuando las unidades son de 
volumen (m3) necesita tener el contador de riego con-
figurado.

• “hh:mm”: horas y minutos.

• “m3”: metros cúbicos.

• m3/ha”: metros cúbicos por hectárea. Necesita 
que esté configurado el área de cada sector. Con el 
área y su coeficiente corrector determina los m3 de 
riego que le corresponden.

5.4. PROGRAMAS

• “mm’ss””: minutos y segundos.

• “hh:mm/ha”: tiempo por hectárea. Necesita tener 
configurado el caudal previsto y el área de cada 
sector. La programación del riego es en “m3/ha” 
pero el riego se hará en “hh:mm”. Con el área y su 
coeficiente corrector determina los m3 de riego 
que le corresponden, y con el caudal previsto lo 
convierte en tiempo (hh:mm). Ideal para regar en 
m3/ha y no se dispone de un contador de riego.

Preriego: tiempo o volumen que debe pasar antes de 
empezar la fertilización. Las unidades y formato son 
las mismas que el riego. A 0 la fertilización empieza 
igual que el riego.

Postriego: tiempo o volumen que debe pasar entre 
que termina la fertilización y termina el programa. Las 
unidades y formato son las mismas que el riego. Si 
cuando llega al postriego todavía no ha acabado con 
el fertilizante se para y se registra la anomalía 26. Si se 
riega y fertiliza por tiempo, y la fertilización es serie o 
paralelo, no hace falta poner prerie-go, se calcula au-
tomáticamente en función del postriego y el tiempo de 
fertilización.

PARÁMETROS PROGRAMAS

Programa 12
Días de la semana: no
Prioridad: 1

Programa 12
Condicionantes: 05   06   00   00   00

Programa 12
Tiempo de seguridad
entre inicios: 00:00

Programa 12
Texto:  abcdefghi

Días de la semana: si el tipo de inicio es secuencial no 
se pregunta.

• “Si”: el programa va a preguntar los días de la 
semana. Por ejemplo, regar los lunes y jueves.

• “No”: el programa va a regar por frecuencia de días. 
Por ejemplo, regar cada 3 días.

Videotutorial 
disponible de 
este apartado

https://youtu.be/tODqZ-ekRQI
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Prioridad: cuando se inicia un programa y hay otro 
regando, el que tenga más prioridad riega y el otro 
queda aplazado, si comparten sectores no se va a 
aplazar. En caso de que no tenga prioridad asignada 
puede haber varios programas activos al mismo 
tiempo siempre que no compartan sectores o ferti-
lizantes. De 0 a 9, a 0 no hay prioridad, a 1 prioridad 
máxima, a 9 prioridad mínima.

Condicionantes: se pueden configurar hasta cinco con-
dicionantes que afecten al programa. Aquí se entran 
los números, de 0 a 30. Dejando a 0 no hay condicio-
nante. Mediante los condicionantes se puede iniciar y 
parar el programa, modificar riego y fertilizante, parar 
por alarmas, etc. Los programas con inicio secuencial 
no pueden tener condicionantes de inicio.

Tiempo de seguridad entre inicios: cuando el programa 
inicia por condicionante no se podrá volver a iniciar 
hasta que pase el tiempo que se configura aquí. Es 
una seguridad para evitar riegos continuos si se avería 
el sensor. De 0 a 23:59, a 0 no hay control. Sólo se 
pregunta si el programa inicia por condicionante.

Texto: texto identificativo del programa (máximo 9 ca-
racteres).
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Los sectores son las salidas donde van conectadas 
las válvulas de riego. Los sectores se relacionan con 
motores y el contador de riego. En el historial se guarda 
el riego y fertilizante que va acumulando cada sector. 
El Agrónic 2500 puede gestionar hasta 30 sectores. 

PARÁMETROS SECTORES

Sector: 01

Sector 01
N. de salida: 00001
N. de salida: 00000

Sector 01
Motor 1: sí
Motor 1: no

Sector 01
Temporización golpe de ariete: +028 “

Sector: número de sector (de 1 a 30).

N. de salida: la primera pregunta corresponde a la 
salida digital donde va conectada la electroválvula. 
Esta salida no se puede asignar a ningún otro sector 
o general.

5.5. SECTORES

N. de salida: la segunda pregunta corresponde a la 
salida digital auxiliar. Puede ser común con otros 
sectores. Se activa siempre que alguno de los sectores 
que la tenga configurada esté activado.

Para la codificación de las salidas consultar el apartado 
6.

Motor 1 y 2: “si” si el sector necesita que esté activado 
el motor 1 y/o el 2 para regar.

Temporización golpe de ariete: tiempo en segundos de 
retardo entre la apertura y cierre de sectores consecu-
tivos y con generales (de -127 a +127”).

Con valor positivo, al entrar en riego abre inmedia-
tamente y al finalizar mantiene abierta la válvula los 
segundos programados.

Con un valor negativo, retrasa la apertura con los 
segundos programados y al finalizar cierra inmediata-
mente. Puede haber la excepción de que el sector sea 
el último de una secuencia de riego y aplique la tempo-
rización de parada del motor.

Ejemplo de temporizaciones aplicadas en el riego se-
cuencial de tres sectores: 

Ar
ra

nq
ue

/P
ar

o 
de

 u
n 

gr
up

o 
el

ec
tr

óg
en

o

Videotutorial 
disponible de 
este apartado

https://youtu.be/R2gWZAxQHGE
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PARÁMETROS SECTORES

Sector 01
N. de contador: 01

Sector 01
Caudal previsto: 015.50 m3/h

Detector de caudal
N. de entrada: 00000

Sector 01
Área del sector:  000000 m2
Cultivo: 00000000
Coef. corrector: 1.00

Sector 01
Texto:  abcdefghi

N. de contador: número del sensor contador asignado 
al sector (de 0 a 10). Si el riego es por volumen es 
necesario asignar el contador.

Caudal previsto: es el caudal que consume el sector 
por goteros, aspersores, etc. Se usa para repartir los 
volúmenes de riego y fertilizante en los historiales y 
acumulados de los sectores que riegan a la vez.

Detector de caudal. Entrada: cada sector puede tener 
un sensor digital para detectar el paso de caudal. Este 

sensor genera el registro 60 en los siguientes casos: 
cuando el sector está activado y no pasa de agua, o 
cuando el sector está parado y pasa agua. En parámetro 
de instalador se configura el tiempo de retraso antes 
de hacer el registro. El estado del detector de caudal se 
muestra en la consulta del sector. En este parámetro 
se configura en que entrada digital está conectado el 
sensor. La codificación de las entradas digitales está 
en el apartado 6.

Área del sector: área que va a regar el sector (de 0 a 
999999 m2, 1ha=10000 m2). El área del sector se usa 
cuando se riega por m3/ha y hh:mm/ha.

Cultivo: tipo de cultivo que riega el sector. Se usa para 
la programación masiva y solo con VEGGA.

Coef. corrector: coeficiente corrector del riego. Sólo se 
usa si el programa donde está configurado el sector 
el riego es por “m3/ha”. La cantidad de riego del 
programa se multiplica por este coeficiente (de 0.00 
a 2.55). Si se deja a 1.00 el valor no se modifica. Si un 
programa tiene configurado más de un sector se usa el 
coeficiente del primero.

Texto: texto identificativo del sector (máximo 9 carac-
teres).

El apartado de Consulta 
Comunicaciones está 
detallado en el Manual 
Comunicaciones  r1754

Videotutorial 
disponible de 
este apartado

https://progres.es/content/manual-agronic-2500-comunicaciones
https://youtu.be/4TMFyhKdiJM
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Los condicionantes son controles que actúan sobre 
programas de riego y registros a partir del valor de 
los sensores. El condicionante se relaciona con los 
programas en “Parámetros – Programas”.

A un condicionante se le asigna un tipo de operativa 
(paro, inicio, modificar, aviso, etc.), un origen (sensor 
digital, analógico, contador, caudal, etc.), unas referen-
cias para entrar en la operativa, el tipo de registro y si 
envía SMS.

Condicionante: número de condicionante a configurar 
(de 1 a 30).

Tipo: operativa del condicionante

• “No configurado”: el condicionante no se usa.

• “Paro definitivo”: para los programas asociados 
hasta que se rearme manualmente.

• “Paro temporal”: para los programas asociados 
hasta el próximo inicio de programa.

• “Paro condicional”: para los programas asociados 
mientras el condicionante está activo.

• “Inicio”: cuando se activa el condicionante inicia los 
programas asociados.

• “Inicio / Paro”: al activase el condicionante inicia 
los programas asociados y cuando se desactiva se 
paran.

• “Aviso”: cuando se activa o desactiva el condicio-
nante hace un registro.

• “Modifica riego”: cuando inicia un programa 
permite modificar la cantidad de riego.

• “Modifica fert.”: cuando inicia un programa permite 
modificar la referencia de CE, si fertiliza por CE, o 
las unidades de fertilizante, si fertiliza de forma 
uniforme.

• “Fin por lluvia”: cuando ha llovido una cantidad 
determinada no arranca el riego o lo para si está 
activo.

5.6. CONDICIONANTES

• “Presost. filtros”: para iniciar la limpieza de filtros.

• “Presost. diesel”: para indicar que el motor diésel 
está activado.

• “Paro fert.”: al activarse el condicionante para la fer-
tilización pero el riego continua.

Origen: tipo de sensor o salida asociado al condicio-
nante.

• “Sensor digital”: asociado a un sensor digital.

• “Sensor analógico”: asociado a un sensor analógico.

• “Sensor contador”: asociado a un sensor contador. 
Usa la lectura del caudal instantáneo o el 
acumulado según tipo de condicionante.

• “SC acumulado”: asociado a un sensor contador. 
Usa el acumulado.

• “Error de caudal”: asociado a un sensor contador 
(errores de caudal alto y bajo, no recibir pulsos 
cuando riega, recibir pulsos cuando no riega).

• “Comunicación”: asociado al estado de la comuni-
cación con los módulos AgroBee-L, el PC o Nube.

Según el origen del condicionante se pregunta el 
sensor que tiene asociado. Hay casos en que no se 
pregunta porque va asociado a una salida, o porque el 
sensor ya está definido por defecto.

N. sensor digital: nº de sensor digital asociado (de 1 a 
20).

N. sensor analógico: nº de sensor analógico (de 1 a 40).

N. sensor contador: nº de sensor contador (de 1 a 10). 
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Paro definitivo ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Paro temporal ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Paro condicional ✅ ✅ ✅ ✅

Inicio ✅ ✅ ✅

Inicio / Paro ✅ ✅ ✅

Aviso ✅ ✅ ✅ ✅

Modificar riego ✅ ✅ ✅

Modificar fertilizante ✅ ✅ ✅

Finalizar por lluvia ✅

Presostato filtros ✅ ✅

Presostato diésel ✅

Paro fertilizante ✅ ✅ ✅ ✅

Tipo Origen Sensor 
digital

Origen Sensor 
analógico

Origen Sensor 
contador

Origen Error 
de caudal

Origen 
Comunicación

Relación de tipos de condicionantes y origen que pueden usar: 

Parámetros comunes para todos

PARÁMETROS CONDICIONANTES

Condicionante 18
 
SMS a tel. A: sí
SMS a tel. B: sí
Texto SMS C: 0
Es anomalía: sí
A todos los programas: no
En error: no cambia
Texto:  abcdefghi

SMS a tel. A: cuando se activa el condicionante envía 
un SMS al teléfono A.

SMS a tel. B: cuando se activa el condicionante envía 
un SMS al teléfono B.

SMS a tel. C: cuando se activa el condicionante envía 
un SMS al teléfono C con el texto seleccionado (0 a 6).

Envío urgente: sólo se usa si el módem GPRS se 
desactiva en algún horario.

• “sí”: si el módem está desactivado se activa para 

enviar el SMS y vuelve a desactivarse.

• “no”: si el módem está desactivado el SMS se 
enviará cuando se active por horario.

Es anomalía: “sí” cuando se activa el condicionante se 
registra como anomalía nueva.

A todos los programas: 

• “sí”: el condicionante se asocia a todos los 
programas del Agrónic. No se asigna a las nebuli-
zaciones.

• “no”: el condicionante se asocia a los programas 
que se desee dentro de “Parámetros – Programas”.

En error: qué hacer en caso de error en el sensor 
asociado al condicionante.

• “No cambia”: el condicionante mantiene el estado.

• “No activo”: el condicionante pasa a desactivado.

• “Activo”: el condicionante pasa a activado.

Texto: texto identificativo del condicionante (máximo 
9 caracteres).
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5.6.1 Paro Definitivo - Paro Temporal

Paro Definitivo

Detiene los programas asociados hasta que se rearma 
manualmente.

Para rearmarlo se debe ir a “Manual – Finalizar paros”. 
Cuando se rearma también se pregunta si se desea 
continuar con los programas que se han parado a 
partir del punto donde estaban. Sólo se puede activar 
si hay algún programa asociado regando.

Paro Temporal

Detiene los programas asociados hasta el próximo 
inicio. Las unidades de riego que quedaban del 
programa se pierden. Sólo se puede activar si hay 
algún programa asociado regando.

Retraso detección: tiempo que ha de permanecer la 
condición para activar o desactivar el condicionante 
(de 0 a 9999”).

Origen: sensor digital

El condicionante se activa cuando se activa el sensor 
digital durante un tiempo.

Origen: sensor analógico y sensor contador

Retraso al inicio: cuando inicia un programa durante 
este tiempo no se calcula el condicionante (de 0 a 
9999”). En el caso de los programas secuenciales sólo 
se aplica al inicio del primer programa.

Referencia: valor del sensor a partir del cual se activa o 
desactiva el condicionante.

Al superar:

• “sí”: el condicionante se activa si el valor del sensor 
es superior a la referencia (valor > referencia).

• “no”: el condicionante se activa si el valor del sensor 
es inferior a la referencia (valor < referencia).

PARÁMETROS CONDICIONANTES
Condicionante: 01          Tipo: Paro Definitivo

 Origen: Sensor digital
 N. sensor digital: 01
 Retraso,  detección: 0030 “

Origen: Comunicación
Equipo: AgroBee
Modulo: 01

Origen: Sensor analógico
N. sensor analógico: 01
Retraso, detección: 0150 “
Referencia: 01,8 Bars
Al superar: no

Origen: Sensor contador
N. sensor contador: 01
Retraso, detección: 0000 “
 al inicio: 0000 “
Referencia: 000,00 m3/h
Al superar: no

Origen: Error de caudal
N. sensor contador: 01
Margen alto: 015 %
Margen bajo: 019 %
Retraso, al inicio: 0120 “
 detección márgenes: 0030 ”
Retraso sin pulso: 006 ‘

Origen: error de caudal

Retraso al inicio: cuando inicia un programa durante 
este tiempo no se calcula el condicionante (de 0 a 9999”).

Margen alto: el condicionante se activa cuando el caudal 
instantáneo es superior al caudal previsto en este % (de 
0 al 100%, a 0 no hay control de margen alto).

Margen bajo: el condicionante se activa cuando el 
caudal instantáneo es inferior al caudal previsto en este 
% (de 0 al 100%, a 0 no hay control de margen bajo).

Retraso sin pulso: tiempo en minutos que ha de pasar 
sin recibir pulsos del contador para activar el condi-
cionante (de 0 a 255’, a 0 no hay control de error de 
contador).

Origen: Comunicación

Usa el estado de la comunicación con los AgroBee, con 
el PC o Nube.

Equipo: 

• “AgroBee”: cuando el Agrónic no tiene comunica-
ción con el AgroBee se activa el condicionante. El 
condicionante solo afecta a los programas que 
tienen sectores con salidas asignadas al AgroBee.

• “PC”: cuando el Agrónic no tiene comunicación con 
el PC o la Nube se activa el condicionante.

Módulo: cuando el equipo es el AgroBee se entra el 
número de AgroBee. El condicionante se activa cuando 
no hay comunicación con alguno de los AgroBee-L 
(dejando a 0) o con el AgroBee-L configurado aquí (de 
1 a 20).

Usuario: cuando el equipo es el PC se entra el número 
de usuario. El condicionante se activa cuando no hay 
comunicación con alguno de los usuarios (dejando a 0) 
o con el usuario configurado aquí (de 1 a 3). En el caso 
de que se quiera la comunicación con la Nube debe 
poner usuario 3.
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5.6.2 Paro Condicional

Para los programas asociados mientras el condicio-
nante está activo, cuando pasa a no activo continua 
con el programa en el punto donde estaba. 

Retraso detección: tiempo que ha de permanecer la 
condición para activar o desactivar el condicionante 
(de 0 a 9999”).

Origen: sensor digital

El condicionante se activa cuando se activa el sensor 
digital durante un tiempo. 

Origen: sensor analógico

Referencia: valor del sensor a partir del cual se activa o 
desactiva el condicionante.

Diferencial: margen entre la activación y la desactiva-
ción del condicionante.

Al superar:

• “sí”:  Si (valor > referencia) condicionante activo. 
 Si (valor < referencia - diferencial) condicio-
nante no activo.

• “no”:  Si (valor < referencia) condicionante activo. 
 Si (valor > referencia + diferencial) condicio-
nante no activo.

Origen: Comunicación

Usa el estado de la comunicación con los AgroBee, con 
el PC o Nube.

Equipo: 

• “AgroBee”: cuando el Agrónic no tiene comunica-
ción con el AgroBee se activa el condicionante. El 
condicionante solo afecta a los programas que 
tienen sectores con salidas asignadas al AgroBee.

•  “PC”: cuando el Agrónic no tiene comunicación 
con el PC o la Nube se activa el condicionante.

Módulo: cuando el equipo es el AgroBee se entra el 
número de AgroBee. El condicionante se activa cuando 
no hay comunicación con alguno de los AgroBee-L 
(dejando a 0) o con el AgroBee-L configurado aquí (de 
1 a 20).

Usuario: cuando el equipo es el PC se entra el número 
de usuario. El condicionante se activa cuando no hay 
comunicación con alguno de los usuarios (dejando a 0) 
o con el usuario configurado aquí (de 1 a 3). En el caso 
de que se quiera la comunicación con la Nube debe 
poner usuario 3.

PARÁMETROS CONDICIONANTES
Condicionante: 02          Tipo: Paro Condicional

 Origen: Sensor digital
 N. sensor digital: 04
Retraso, detección: 0110 “

Origen: Comunicación
Equipo: AgroBee
Modulo: 01

Origen: Sensor analógico
N. sensor analógico: 01
Retraso, detección: 0150 “
Referencia: 05,2 Bars
Diferencial: 01,0 Bars
Al superar: sí

Origen: Sensor contador
N. sensor contador: 01
Retraso, detección: 0015 “
 al inicio: 0300 “
Referencia: 008,50 m3/h
Al superar: no
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5.6.3 Inicio – Inicio y Paro

Inicio

Inicia los programas asociados cuando el condicionan-
te se activa. Este condicionante se puede limitar con el 
horario activo del programa.

Inicio/Paro

Inicia los programas asociados cuando el condicionan-
te se activa y los para cuando se desactiva o termina 
las unidades de riego. Este condicionante se puede 
limitar con el horario activo del programa.

Retraso detección:tiempo que ha de permanecer la 
condición para activar o desactivar el condicionante 
(de 0 a 9999”).

Origen: sensor digital

El condicionante se activa cuando se activa el sensor 
digital durante un tiempo.

Origen: sensor analógico y sensor contador

Referencia: valor del sensor a partir del cual se activa o 
desactiva el condicionante.

Diferencial: margen entre la activación y la desactiva-
ción del condicionante.

Al superar:

• “sí”:  Si (valor > referencia) condicionante activo. 
 Si (valor < referencia - diferencial) condicio-
nante no activo.

• “no”:  Si (valor < referencia) condicionante activo. 
 Si (valor > referencia + diferencial) condicio-
nante no activo.

Programa 5
Sector 3
Frecuencia, 1 (cada día)
Inicio por condicionante (8)
Unidades: 30 m3

Ejemplo:
Inicio por sensor analógico de 
contenido de agua en suelo.

Condicionante 8
INICIO
Sensor analógico
Referencia: 28% de contenido 
de agua en suelo
Al superar: no
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5.6.4 Aviso

El Aviso no actúa sobre programas, sólo hace un 
registro cuando se activa y uno cuando se desactiva. 
Este registro se puede usar para enviar un SMS, pero 
sólo envía SMS cuando se activa el aviso, no cuando 
se desactiva. Con los avisos se pueden configurar an-
ti-robos, anti-heladas, advertir por roturas de tuberías, 
errores en contadores, etc.

Retraso detección:tiempo que ha de permanecer la 
condición para activar o desactivar el condicionante 
(de 0 a 9999”).

Origen: sensor digital

El condicionante se activa cuando se activa el sensor 
digital durante un tiempo.

Origen: sensor analógico y sensor contador

Referencia: valor del sensor a partir del cual se activa o 
desactiva el condicionante.

Diferencial: margen entre la activación y la desactiva-
ción del condicionante.

Al superar:

• “sí”:  Si (valor > referencia) condicionante activo. 
 Si (valor < referencia - diferencial) condicio-
nante no activo.

• “no”:  Si (valor < referencia) condicionante activo. 
 Si (valor > referencia + diferencial) condicio-
nante no activo.

Origen: error de caudal.

Margen alto: el condicionante se activa cuando el 
caudal instantáneo es superior al caudal previsto en 
este % (de 0 al 100%, a 0 no hay control de margen 
alto).

Margen bajo: el condicionante se activa cuando el 
caudal instantáneo es inferior al caudal previsto en 
este % (de 0 al 100%, a 0 no hay control de margen 
bajo).

Retraso al inicio: cuando inicia un programa durante 
este tiempo no se calcula el condicionante (de 0 a 
9999”).

Retraso detección márgenes: tiempo que ha de perma-
necer la condición de margen alto o margen bajo para 
activar o desactivar el condicionante (de 0 a 9999”).

Retraso sin pulso: tiempo en minutos que ha de pasar 
sin recibir pulsos del contador para activar el condi-
cionante (de 0 a 255’, a 0 no hay control de error de 
contador).

Referencia para fuga: si no hay orden de riego que haga 
uso del contador se realizará el control de fuga reali-
zando el aviso cuando supere la referencia de caudal 
de fuga (de 0 a 655.00, a 0 no hay control de fuga).

Retraso fuga: minutos que ha de permanecer el caudal 
de fuga para que se dé el aviso (de 0 a 255).

PARÁMETROS CONDICIONANTES
Condicionante: 01          Tipo: Aviso

 Origen: Sensor digital
 N. sensor digital: 01
 Retraso,  detección: 0030 “

Origen: Sensor analógico
N. sensor analógico: 01
Retraso, detección: 0150 “
Referencia: 01,8 Bars
Diferencial: 01,0 Bars
Al superar: no

Origen: Sensor contador
N. sensor contador: 01
Retraso, detección: 0000 “
Referencia: 020,00 m3/h
Diferencial: 001,00 m3/h
Al superar: no

Origen: Error de caudal
N. sensor contador: 01
Margen alto: 015 %
Margen bajo: 019 %
Retraso, al inicio: 0120 “
 detección márgenes: 0030 ”
Retraso sin pulso: 006 ‘
Ref. para fuga: 000.00 m3/h
Retraso fuga: 000 ‘
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5.6.5 Modifica riego – Modifica fertilizante

Incrementa o disminuye las unidades de riego o fertili-
zante en función del valor del condicionante.

La modificación se hace en el momento que se inicia 
el programa.

Origen: sensor digital

% a modificar: si el condicionante está activado en el 
momento de iniciar el programa modifica el riego o fer-
tilizante en el % que se indica aquí (de -100 a +100%).

Origen: sensor analógico

Horas previas: cuántas horas anteriores al inicio del 
programa va a integrar el condicionante (de 0 a 255). 
Si se deja a 0 no hace integración, usa la última lectura 
del sensor. El valor de la integración se incrementa 
cada 10 minutos. 

Referencia: valores inicial y final de la recta de integra-
ción. 

% a modificar: valores inicial y final de la recta de mo-
dificación del riego o fertilizante (de -100 a +100%).

Origen: sensor contador, acumulado

El acumulado de un sensor contador puede ser la 
lluvia caída en cierto tiempo.

Horas previas: para el cálculo del condicionante se usa 
el acumulado de las últimas horas. Aquí se configura el 
número de horas atrás que debe tener en cuenta (de 0 
a 255 horas).

Referencia: valores inicial y final de la recta de integra-
ción. Los valores están en litros.

% a modificar: valores inicial y final de la recta de mo-
dificación del riego o fertilizante (de -100 a +100%).

PARÁMETROS CONDICIONANTES
Condicionante: 01          Tipo: Modifica Riego

 Origen: Sensor digital
 N. sensor digital: 02
% a modificar: +025 %

Origen: Sensor analógico
N. sensor analógico: 02
Horas previas: 048
Punto 1: 
Referencia:   3500 W/m2
% a modificar:  -010 %
Punto 2: 
Referencia:   9000 W/m2
% a modificar:  +050 %

Origen: Sensor contador
N. sensor contador: 01
Horas previas: 048
Punto 1: 
Referencia:   001 L/m2
% a modificar:  +000 %
Punto 2: 
Referencia:   024 L/m2
% a modificar:  - 080 %



33

Parámetros | Condicionantes

Manual de utilización | Agrónic 2500

5.6.6 Fin por lluvia

No deja iniciar un riego, o lo para si está regando, 
cuando la lluvia llega a una cantidad determinada.

El origen siempre es un sensor contador.

Horas previas: para el cálculo del condicionante se usa 
el acumulado de las últimas horas. Aquí se configura el 

número de horas atrás que debe tener en cuenta (de 0 
a 255 horas).

Referencia: cantidad de agua acumulada para parar el 
riego.

Cuando un programa inicia por una orden manual no 
se tendrá en cuenta este condicionante.

PARÁMETROS CONDICIONANTES
Condicionante: 18          Tipo: Fin por lluvia

Origen: Sensor contador
N. sensor contador: 03
Horas previas: 024
Referencia:  005 L/m2
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5.6.7 Presostato filtros

Para iniciar una limpieza de filtros cuando cae la 
presión entre la entrada y la salida se necesita un 
presostato diferencial. Este condicionante asigna el 
sensor del presostato a la limpieza de filtros y activa la 
limpieza cuando se activa el condicionante.

Retraso detección: tiempo que ha de permanecer la 
condición para activar o desactivar el condicionante 
(de 0 a 9999”).

Origen: sensor digital

El condicionante se activa cuando se activa el sensor 
digital durante un tiempo.

Origen: sensor analógico

Referencia: valor del sensor a partir del cual se activa o 
desactiva el condicionante.

Diferencial: margen entre la activación y la desactiva-
ción del condicionante.

Al superar:

• “sí”:  Si (valor > referencia) condicionante activo. 
 Si (valor < referencia - diferencial) condicio-
nante no activo.

• “no”:  Si (valor < referencia) condicionante activo. 
 Si (valor > referencia + diferencial) condicio-
nante no activo.

PARÁMETROS CONDICIONANTES
Condicionante: 18

 Origen: Sensor digital
N. sensor digital: 02
Retraso, detección: 0030 “

Origen: Sensor analógico
N. sensor analógico: 01
Retraso, detección: 0030 “
Referencia: 04.3 bars
Al superar: si
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5.6.8 Presostato diésel

Solo se usa si hay la opción diésel activada. El presos-
tato es un sensor digital que se activa cuando el motor 
diésel está en marcha. Solo puede ser un sensor digital.

Retraso detección: tiempo que ha de permanecer la 
condición para activar o desactivar el condicionante 
(de 0 a 9999”).

PARÁMETROS CONDICIONANTES
Condicionante: 18          Tipo: Presostato diésel

 Origen: Sensor digital
 N. sensor digital: 02
 Retraso,  detección: 0030 “
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5.6.9 Paro fertilizante

Detiene la fertilización los programas asociados 
hasta el próximo inicio, el riego continua sin la ferti-
lización. Las unidades de fertilizante que quedaban 
del programa se pierden. Sólo se puede activar si 
hay algún programa asociado regando y fertilizando. 
Cuando se para la fertilización registra la anomalía 26.

Retraso detección: tiempo que ha de permanecer la 
condición para activar o desactivar el condicionante 
(de 0 a 9999”).

Origen: sensor digital

El condicionante se activa cuando se activa el sensor 
digital durante un tiempo.

Origen: sensor analógico y sensor contador

Retraso al inicio: cuando inicia un programa durante 
este tiempo no se calcula el condicionante (de 0 a 
9999”). En el caso de los programas secuenciales sólo 
se aplica al inicio del primer programa.

Referencia: valor del sensor a partir del cual se activa o 
desactiva el condicionante.

Al superar:

• “sí”: el condicionante se activa si el valor del sensor 
es superior a la referencia (valor > referencia).

• “no”: el condicionante se activa si el valor del sensor 
es inferior a la referencia (valor < referencia).

Origen: error de caudal

Retraso sin pulso: tiempo en minutos que ha de pasar 
sin recibir pulsos del contador para activar el condi-
cionante (de 0 a 255’, a 0 no hay control de error de 
contador).

Origen: Comunicación

Usa el estado de la comunicación con los AgroBee, con 
el PC o Nube.

Equipo: 

• “AgroBee”: cuando el Agrónic no tiene comunica-
ción con el AgroBee se activa el condicionante. El 
condicionante solo afecta a los programas que 
tienen sectores con salidas asignadas al AgroBee.

•  “PC”: cuando el Agrónic no tiene comunicación 
con el PC o la Nube se activa el condicionante.

Módulo: cuando el equipo es el AgroBee se entra el 
número de AgroBee. El condicionante se activa cuando 
no hay comunicación con alguno de los AgroBee-L 
(dejando a 0) o con el AgroBee-L configurado aquí (de 
1 a 20).

Usuario: cuando el equipo es el PC se entra el número 
de usuario. El condicionante se activa cuando no hay 
comunicación con alguno de los usuarios (dejando a 0) 
o con el usuario configurado aquí (de 1 a 3). En el caso 
de que se quiera la comunicación con la Nube debe 
poner usuario 3.

PARÁMETROS CONDICIONANTES
Condicionante: 08          Tipo: Paro Fertilizante

 Origen: Sensor digital
 N. sensor digital: 01
 Retraso,  detección: 0030 “

Origen: Sensor analógico
N. sensor analógico: 02
Retraso, detección: 0150 “
Referencia: 02,1 mS
Al superar: si

Origen: Sensor contador
N. sensor contador: 02
Retraso, detección: 0000 “
 al inicio: 0000 “
Referencia: 000,00 L/h
Al superar: no

Origen: Error de caudal
N. sensor contador: 02
Retraso sin pulso: 006 ‘



37

Parámetros | Sensores

Manual de utilización | Agrónic 2500

Hay tres tipos de sensores: 

PARÁMETROS SENSORES

1.  Digitales
2.  Analógicos
3.  Contadores

Digitales: sensores todo/nada conectados a entradas 
digitales. Puede haber un total de 20.

5.7. SENSORES

Analógicos: sensores de corriente (4-20 mA) o de 
tensión (0-20 V) conectados a entradas analógicas, 
dispositivos SDI12 o módulos AgroBee o AgroBee-L. 
Puede haber un total de 40.

Contadores: sensores emisores de pulsos (contado-
res de riego, fertilizante o pluviómetros) conectados a 
entradas digitales. Puede haber un total de 10.

5.7.1 Sensores digitales

Un sensor digital actúa abriendo y cerrando un 
contacto. Ejemplo: presostatos, termostatos, niveles 
de balsas, detector de puerta abierta, etc. En la base 
del Agrónic están identificadas como D1 a D6.

PARÁMETROS SENSORES DIGITALES

Sensor: 01
N. de entrada: 00003
Estado,  normalmente abierto: sí
Texto:  abcdefghi

Sensor: número de sensor digital que se va a configurar 
(de 1 a 20).

N. de entrada: entrada digital donde va conectado 
el sensor. Ver apartado 6 “Codificación entradas y 
salidas”.

Estado, normalmente abierto:

•  “sí”: el sensor marca ‘1’ cuando hay continuidad 
entre CD y la entrada correspondiente.

• “no”: el sensor marca ‘1’ cuando no hay continui-
dad entre CD y la entrada correspondiente.

Texto: texto identificativo del sensor.
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5.7.2 Sensores analógicos

Un sensor analógico actúa entregando un corriente o 
un voltaje proporcional a lo que mide. Ejemplo: tempe-
ratura, radiación, presión, viento, humedad, etc.

PARÁMETROS SENSORES ANALÓGICOS

1.  Sensores
2.  Formatos

Sensores

PARÁMETROS SENSORES ANALÓGICOS

Sensor: 01
N. de entrada: 00002

Formato: 01  +000,0 °C

Tara: -000,2 °C

Texto:  textotexto

Sensor: número de sensor analógico que se va a confi-
gurar (de 1 a 40).

N. de entrada: entrada analógica donde va conectado 
el sensor. Ver el apartado 6 “Codificación entradas y 
salidas”. Si el sensor está conectado a un AgroBee o 
AgroBee-L es necesario configurar el módulo antes que 
el sensor.

Formato: número de formato que usa el sensor (de 1 
a 31). Hay sensores internos o de AgroBee en que el 
formato se configura automáticamente.

Tara: valor que se va a sumar o restar a la lectura del 
sensor. 

Texto: texto identificativo del sensor (máximo 9 carac-
teres).

Si el sensor está conectado a un dispositivo SDI12 o a 
un módulo AgroBee o AgroBee-L es necesario configu-
rar el módulo antes que el sensor.

Formatos

PARÁMETROS SENSORES ANALÓGICOS

Formato: 01
N. de enteros: 3
N. de decimales: 1

Signo:  sí
Unidades:  °C

Punto de calibración 1:
Valor real:  00800 mV
Valor lógico: -100,0 °C

Punto de calibración 2:
Valor real:  04000 mV
Valor lógico: +100,0 °C

Punto de calibración 3:
Valor real:  00000 mV
...

Con el formato se indican las unidades del sensor y 
la relación entre la tensión leída por la entrada y los 
valores de lectura del sensor.

Formato: número de formato que se va a configurar 
(de 1 a 31).

N. de enteros: cuántos enteros tiene la lectura del 
sensor (de 1 a 5).

N. de decimales: cuántos decimales tiene la lectura del 
sensor (1 a 4).

Signo:

• “sí”: la lectura del sensor puede ser negativa.

• “no”: la lectura del sensor es siempre positiva.

Unidades: Texto descriptivo de las unidades (máximo 
5 caracteres).

Puntos de calibración.

Hay hasta cuatro puntos de calibración, lo que permite 
poder configurar sensores que no sean lineales. Si no 
se usan se pueden dejar a 0.

Valor real: lectura de la entrada analógica en milivol-
tios. Si es por corriente se debe convertir teniendo en 
cuenta que hay una resistencia de 200 ohmios, 4 mA = 
800 mV, 20 mA = 4000 mV.

Valor lógico: valor lógico que corresponde al valor 
real anterior. Va en las unidades y formato que se ha 
definido anteriormente.
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1 °C Temperatura +/- 3,1 800 -30,0 4000 +60,0 0 0 0 0
2 W/m2 Radiación 4,0 800 0 4000 2000 0 0 0 0
3 cbars Humedad suelo 3,1 800 0 2326 40,2 3422 85,5 4000 120,0

4 %HR Humedad relativa 3,0 800 0 4000 100 0 0 0 0

5 Km/h Velocidad 3,0 800 0 4000 160 0 0 0 0

6 % Porcentaje 3,0 800 0 4000 100 0 0 0 0

7 u Unidades 4,0 0 0 5000 5000 0 0 0 0

8 mm Distancia 3,0 800 0 4000 100 0 0 0 0

9 L Volumen 4,0 800 0 4000 1000 0 0 0 0

10 L/m2 Precipitación 2,1 800 0 4000 20,0 0 0 0 0

11 m3/h Caudal 3,1 800 0 4000 200,0 0 0 0 0

12 bars Presión 2,1 800 0 4000 16,0 0 0 0 0

13 mS Conductividad 2,1 800 0 4000 20,0 0 0 0 0

14 pH Acidez 2,1 800 0 4000 14,0 0 0 0 0

15 mm/d Evaporación 1,2 800 0 4000 5,00 0 0 0 0

16 º Dirección 3,0 800 0 4000 360 0 0 0 0

17 rpm Revoluciones 4,0 800 0 4000 5000 0 0 0 0

18 mm Desplazamiento +/-1,1 800 -2,5 4000 +2,5 0 0 0 0

19 V Voltaje 2,1 800 0 4000 50,0 0 0 0 0

20 % C. agua en suelo 3,0 800 0 4000 50 0 0 0 0

21 mA Corriente 2,2 0 0 4000 20,00 0 0 0 0

22 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº Unida-
des Descripción

Signo
Enteros

Decimales

P1
Real
(mV)

P1
Lógico

P2
Real
(mV)

P2
Lógico

P3
Real
(mV)

P3
Lógico

P4
Real
(mV)

P4
Lógico

FORMATOS – Configuración por defecto
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5.7.3 Sensores contadores

Un sensor contador recibe información sobre el 
volumen y caudal de agua que pasa por la tubería, y en 
el caso de los pluviómetros de la lluvia caída.

Los sensores contadores van conectados a una 
entrada digital. Si la entrada digital es de la base, en 
parámetros – instalador – varios, puede configurarse 
un filtro anti-rebotes, y permite un máximo de 5 pulsos 
por segundo.

PARÁMETROS SENSORES CONTADORES

N. de entrada: 00002
Tipo: Digital

Valor del pulso: 00001,00 L

Tiempo máximo entre
pulsos: 200 “

Caudal en: [000.00 m3/h]
   [000.00 L/h]
   [000.00 L/s]
Acumulado en: [000.00 m3]

Texto:  abcdefghi

Sensor: número de sensor analógico que se va a confi-
gurar (de 1 a 10).

N. de entrada: entrada digital donde está conectado 
el contador. Ver el apartado 6 “Codificación entradas 
y salidas”.

Tipo: 

• “Digital”: el contador cierra un contacto, produ-
ciendo un pulso, cada vez que pasa un volumen 
de agua conocido. Contando el tiempo entre dos 
pulsos se calcula el caudal. Tiene que conectarse a 
una entrada digital del Agrónic o módulos AgroBee.

• “Pluviómetro”: el pluviómetro tiene una cucharilla 
que se va llenando con la lluvia; cuando está llena 
se vacía automáticamente generando un pulso. 
Cada pulso equivale a una cantidad de agua por 
m2.

Valor del pulso: volumen que mide cada pulso (de 0 a 
90000,00 litros).

Tiempo máximo entre pulsos: si después de recibir un 
pulso pasa más de este tiempo el caudal instantáneo 
va a 0 (de 0 a 999”).

Caudal en:

•  “000.00 m3/h”: metros cúbicos por hora.

•  “000.00 L/h”: litros por hora.

•  “000.00 L/s”: litros por segundo.

Acumulado en: unidades en que se guarda el 
acumulado de volumen en el historial. Las unidades 
son: “0000 m3”, “0000.0 m3”, “000.00 m3”, “0000 L”, 

“000.0 L”, “000.00 L”, “0000 L/m2”, “000.0 L/m2”, “000.00 
L/m2”.

Texto: texto identificativo del sensor (máximo 9 carac-
teres).
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PARÁMETROS VARIOS

Pantalla:
Apagado automático: sí
Iluminación: sí
Contraste: 5

Teclado:
Nivel sonido: 2

Seguridad PIN
Código PIN: 0000

Pantalla

Apagado automático:

• “sí”: la pantalla se apaga a los 5’ de no tocar ninguna 
tecla.

• “no”: la pantalla está siempre encendida.

Iluminación:

• “sí”: la pantalla tiene la iluminación activada.

• “no”: la pantalla tiene la iluminación parada.

Contraste: nivel de contraste de la pantalla (de 0 a 10).

5.8. VARIOS

Teclado. 

Nivel sonido: duración del sonido al pulsar una tecla 
(de 0 a 5).

Seguridad PIN.

Al igual que los teléfonos móviles, el Agrónic puede pro-
tegerse con un código PIN para que no pueda usarse 
en caso de robo. Si el Agrónic está más de 10 minutos 
sin alimentación, cuando se alimente de nuevo va a 
preguntar el código PIN. Si por tres veces no se entra el 
código correcto el Agrónic queda bloqueado pidiendo 
el código de desactivación (PUK). Para conseguirlo 
tiene que ponerse en contacto con PROGRÉS. Aunque 
el Agrónic esté bloqueado los programas se siguen eje-
cutando normalmente y si hay conexión con PC/WEB/
APP funcionará con normalidad.

Si una vez entrado se desea cambiar el código PIN, 
primero debe entrarse el PIN actual, sino no lo deja 
cambiar.

Código PIN: código de seguridad. De 0 a 9999, a 0 no se 
va a usar la protección PIN.

Videotutorial 
disponible de 
este apartado

https://youtu.be/ssYtV864B44
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En este apartado hay los parámetros menos usuales 
de cambiar una vez realizada la instalación del equipo.

La entrada a este apartado va protegida con un código 
de acceso que, en caso de necesitarse, debe solicitarlo 
a Progrés.

PARÁMETROS INSTALADOR

1. Borrado
2. Eventos
3. Códigos de acceso
4. Act. de opciones
5. Varios
6. Comunicaciones
7. Idioma
8. Actualizar software
9. Copia seguridad

5.8.1 Borrado

Permite realizar un borrado total de la memoria, 
borrado de memoria RAM, de los registros, programas 
y sectores, etc.

5.8.2 Eventos 
Para cada uno de los eventos que registra el Agrónic se 
configura el tipo y como actuará cuando se produzca.

Como excepción hay los eventos del 33 al 44, que son los 
condicionantes, que se configuran para cada uno en pa-
rámetros.

La lista completa de los eventos se puede ver en el 
apartado [9.3.].

Evento: número de evento que se va a configurar (de 1 a 60).

Es anomalía: 

• “si”: el evento se registra como anomalía. Cuando 
se produce se indica en la consulta general. Se 
muestra en el apartado de anomalías y en el 
registro de actuación. Es para eventos que se 
quieran ver rápidamente cuando se producen.

• “no”: el evento se registra como actuación. Se 
muestra en el apartado del registro de actuación. 
Es para eventos que no sea importante verlos 
cuando se producen.

Los siguientes parámetros solo se preguntan si hay el 
módem instalado.

SMS a tel. A: cuando se activa el condicionante envía un 
SMS al teléfono A.

SMS a tel. B: cuando se activa el condicionante envía un 
SMS al teléfono B.

SMS a tel. C: cuando se activa el condicionante envía un 

5.9. INSTALADOR

SMS al teléfono C con el texto seleccionado (0 a 6).

Envío urgente: solo se usa si el módem GPRS se desactiva 
en algún horario.

• “si”: si el módem está desactivado se activa para 
enviar el SMS y vuelve a desactivarse.

• “no”: si el módem está desactivado el SMS se enviará 
cuando se active por horario.

5.8.3 Códigos de acceso

Posibilita el acceso limitado a los apartados de Pará-
metros, Funciones o Borrado de acumulados, in-trodu-
cir aquí la cifra de 4 dígitos que se pedirá para acceder. 
Dejar el valor a 0 si no es necesario.

5.8.4 Activación de opciones

Para poder activar o desactivar opciones una vez se ha 
instalado el equipo, para activar entrar el código su-
ministrado por PROGRÉS y para desactivar entrar un 
código erróneo. En las opciones activadas aparecerá 
un “*” a la derecha del texto de la opción.

5.8.5  Varios

Programas

• Límite de sectores: en la base del Agrónic solo 
permite regar a la vez los sectores que se indique 
aquí (de 1 a 8). Si tienen que regar más sectores 
quedan aplazados hasta que termine algún 
otro. Se usa para que no haya una sobrecarga de 
consumo en el transformador de las salidas.

• Límite de sensores en programa: en cada programa 
de riego se pueden activar de 1 a 4 sectores. Aquí 
se configura cuan-tos sectores se pregunta en el 
programa (de 1 a 4).

• Secuenciales alternos: cuando se desee que una 
secuencia de programas no empiece siempre por 
el mismo (si/no). Por ejemplo, si se enlaza los 
programas 1, 2 y 3, la primera vez se inicia con el 
programa 1, la segunda vez con el 2, y así repeti-
damente.

• Secuencial con 99:00? poner a “si” para poder 
indicar que un programa es secuencial de otro 
en la hora de inicio. Ejem-plo: para indicar que el 
programa es secuencial del 2 se pone 99:02.

• En riego por volumen preguntar tiempo: poner a 
“si” para poder poner un tiempo máximo de riego 
cuando las unidades son por volumen. Este tiempo 
se da por seguridad.

Videotutorial 
disponible de 
este apartado

https://youtu.be/WgRWm_BZU1o
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• Horario activo: con “si” va a preguntar en “Función 
- Programa” el horario activo.

• Periodo activo: con “si” va a preguntar en “Función  
- Programa” el periodo activo.

• Activaciones: con “si” va a preguntar en “ Función - 
Programa” las activaciones.

• Fuera del horario activo, finalizar riego:

 ∙ “Si”: si el programa llega al final del horario 
activo y no ha acabado, continua con el riego.

 ∙ “No”: si el programa llega al final del horario 
activo y no ha acabado, para el riego.

• Formato en volumen: cuando las unidades sean 
por volumen aquí se determina en que formato 
se entrarán. Para las unidades de riego [00000 m3] 
[0000.0 m3] [000.00 m3]. Para las unidades de ferti-
lizante [00000 L] [0000.0 L] [000.00 L].

Fertilización

• Tipo de fertilización: se indica como se inyectan los 
fertilizantes en el riego, uno tras otro [serie], todos 
a la vez  [paralelo] o bien todos a la vez en diferen-
tes dosis [uniforme].

• Unidades de fertilizante: se indica que unidades 
de fertilizante se van a usar: tiempo [hh:mm] 
[mm’ ss’’] o volumen [litros] [litros/ha]. Estas 
unidades son comunes para todos los programas. 
Las unidades de riego se configuran para cada 
programa.

• Paro al limpiar filtros: con “si” se para la fertiliza-
ción temporalmente cuando se hace una limpieza 
de filtros.

Sectores

• Detector de caudal. Retraso: cuando el sector 
cambia de abierto a cerrado se espera este tiempo 
antes de comprobar que no pasa agua. Cuando 
el sector cambia de cerrado a abierto se espera 
este tiempo antes de comprobar que pasa agua. 
Se deben tener en cuenta los retrasos producidos 
por las comunicaciones si hay módulos o por el 
llenado de tuberías (de 0 a 99’59”).

Entradas y salidas

• Válvula latch: si la base del Agrónic es latch se 
puede configurar que tipo de solenoides hay: 3 
hilos, 2 hilos o 2 hilos in-vertida [2h.inv.]. Si se se-
lecciona 3 hilos se permite configurar las salida M1 
y M2 como latch 2 hilos.

• Tensión latch: se selecciona la tensión de disparo 
latch (12Vcc o 22Vcc).

• M1-Tension latch: tensión de disparo latch para 
M1(12Vcc o 22Vcc).

• M1-Tiempo latch: tiempo de disparo latch para 
M1(de 93,7 a 500,0 ms).

• M2-Tension latch: tensión de disparo latch para 
M2(12Vcc o 22Vcc).

• M2-Tiempo latch: tiempo de disparo latch para 
M2(de 93,7 a 500,0 ms).

• Horario de verano: poner a “si” para que el equipo 
cambie automáticamente del horario de invierno 
a verano.

• Sensor Contador Digital: puede definir un tiempo 
para el filtro anti-rebotes para las entradas de 
contador de la base. Tiempo ajustable entre 0,0” 
(no filtro) y 10,0”. Este valor representa el tiempo 
mínimo que necesita estar activo el pulso del 
contador para que incremente el acumulado. Un 
pulso inferior a este tiempo no incrementa el 
acumulado.

La opción de dos entradas analógicas permite leer 
sensores de 4-20mA o de 0-20V. Se tiene que indicar 
para cada entrada que tipo es. Tiene que ir relacionado 
con la posición del interruptor de la placa de entradas 
analógicas.

• Tipo ent. anal. 1: 4-20mA

• Tipo ent. anal. 2: 0-20V

• Lectura continua: en los modelos latch los sensores 
analógicos se alimentan y leen cada minuto para 
ahorrar energía. Activando la lectura continua los 
sensores se van a leer cada segundo.

5.8.6 Comunicaciones

Ver el manual “Agrónic 2500 Comunicaciones”.

5.8.7 Idioma

Los idiomas disponibles son Español, Inglés, Francés, 
Italiano, Portugués y Catalán.

5.8.8 Actualizar software

Para actualizar el software del Agrónic 2500 conectan-
do a un PC con un cable USB.

5.8.9 Copia de seguridad

Permite guardar una copia de todos los parámetros y 
programas del Agrónic en una memoria flash interna. 
Esta copia se puede recuperar cuando se desee 
quedando el equipo con la misma configuración que 
cuando se guardó.
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El riego solar se usa cuando la instalación tiene un 
sistema híbrido de energía: energía de la red o diésel 
y paneles solares.

PARÁMETROS RIEGO SOLAR

Activado: si
Horario: 00:00 – 00:00

Condicionantes:
00 00 00 00 00
00 00 00 00 00

Con el riego solar activado el Agrónic selecciona de 
donde tiene que usar la energía mediante los motores:

• M1: se activa cuando la energía es de la red o diésel

• M2: se activa cuando la energía es solar.

Los sectores que usen el sistema híbrido tienen 
que tener asignados los dos motores. El Agrónic, en 
función de los parámetros que tenga configurados, va 
a decidir si activa M1 (red o diésel) ó M2 (solar). Nunca 
va a activar los dos motores a la vez.

5.10. RIEGO SOLAR

Activado: 

• “Si”: la instalación tiene un sistema híbrido de 
energía.

• “No”: la instalación tiene un sistema único de 
energía. Uso normal del Agrónic.

Horario: dentro del horario configurado aquí solo se va 
a usar energía solar. Fuera de este horario se pueden 
usar los dos tipos de energía. Si se deja a 0 todo el día 
se va a usar los dos tipos de energía.

Condicionantes: se pueden configurar hasta diez con-
dicionantes que afecten al riego solar. Aquí se entran 
los números, de 0 a 30. Dejando a 0 no hay condicio-
nante. Los condicionantes son de paro condicional 
y normalmente ligados a un sensor de radiación. La 
radiación indica si hay suficiente energía para realizar 
el riego solar. Estos condicionantes se usan para decidir 
si se va a usar energía solar o energía de red o diésel. 

Más info en 
el folleto de 
riego solar

https://progres.es/content/manual-agronic-2500-riego-solar
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SALIDAS GENERALES

ENTRADAS DIGITALES

ENTRADAS ANALÓGICAS

Ejemplo:  30102: salida 2 del módulo 1 de AgroBee-L.

Ejemplo:  00101: entrada digital que indica si hay tensión en las salidas;  
 30201: entrada digital 1 del módulo 2 de AgroBee-L

Ejemplo:  30713: entrada analógica 13 del módulo 7 de AgroBee-L (tensión de batería).
 00201: entrada analógica 1 de la opción SDI-12 + 4EA
 00002: entrada analógica 2 de la opción 2 EA

6 CODIFICACIÓN ENTRADAS Y SALIDAS

Las entradas y salidas están codificadas de tal forma que facilitan la indicación de dónde se 

encuentran; en total son cinco dígitos. El más significativo indica el dispositivo: base, AgroBee o 

AgroBee-L, los dos dígitos siguientes para el número de módulo AgroBee, AgroBee-L o valores 

internos, y los últimos para el número de entrada o salida.

0: Base 00 01 - 27
1: AgroBee 01 - 16 01 - 09 Depende del modelo de AgroBee
3: AgroBee-L 01 - 20 01 - 09 Depende del modelo de AgroBee-L

0: Base
00 01 - 12 01 a 10: base

01 01 - 02 01: Tensión en las salidas
02: Tensión en el panel solar

1: AgroBee 01 – 16 01 – 09 Depende del modelo de AgroBee

2: Virtual 00 01 Código único para indicar que el sensor es virtual.
Puede haber tantos sensores virtuales como se desee

3: AgroBee-L 01 - 20 01 - 09 Depende del modelo de AgroBee-L

0: Base

00 01 - 02 Entradas 4-20 mA. Ampliación en la base. Opción 2 EA

01 01 - 03
01: Temperatura interna
02: Tensión de entrada  
03: Nivel RSSI módem / WiFi

02 01 - 04 Entradas 4-20 mA. Ampliación en la base. Opción SDI-12 + 4EA

1: AgroBee 01 – 16 01 – 09

01 a 12: depende del modelo de AgroBee
13: Tensión batería 
14: Tensión panel 
15: Nivel RSSI 
16: Nivel LQI

2: Virtual 00 01 Código único para indicar que el sensor es virtual.
Puede haber tantos sensores virtuales como se desee

3: AgroBee-L 01 - 20 01 - 09
01 a 13: depende del modelo de AgroBee-L
14: Tensión batería
15: Tensión panel
16: Nivel señal radio

4: SDI-12 01 - 08 01 - 24 Depende del modelo de dispositivo
5: Davis 00 01 - 33 Estación meteorológica Davis. Mirar el manual del equipo

0 00 00 Descripción

0 00 00 Descripción

0 00 00 Descripción
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Los apartados de Programación, 
Acciones manuales y Consulta, 
están detallados en el Manual 
de Usuario Final  r2394  r2396

https://progres.es/content/manual-agronic-2500-version-plus-usuario
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Los ejemplos que hay en el manual estan resumidos. Para ver la explicación paso a paso de cómo 

hacerlo consulta nuestra web. Allí encontrarás muchos más ejemplos que te pueden resultar 

útiles.

Configurar el contador de riego

Primero se tiene que saber en qué entrada digital se 
ha conectado el contador. Luego se tiene que crear un 
sensor contador para leer esa entrada y configurar que 
es del tipo Digital, el valor del pulso y el acumulado en 
m3 (ver apartado Parámetros Sensores Contadores). 
Para indicar que es un contador de riego se tiene que 
relacionar con los sectores (ver apartado Parámetros 
Sectores).

Configurar un sensor de presión – parar el 
riego si no hay presión

Primero se tiene que saber en qué entrada analógica 
se ha conectado el sensor de presión. Luego se tiene 
que crear un sensor analógico para leer esa entrada 
(ver apartado Parámetros Sensores Analógicos). Un 
condicionante de “Paro temporal” con origen del 
sensor analógico de presión. Aquí se configura que 
presión necesita para regar, por debajo de esta presión 
el programa se para (ver apartado Parámetros Con-
dicionantes Paro Condicional). El condicionante se 
asigna a los programas que se desee parar si no hay su-
ficiente presión (ver apartado Parámetros Programas).

Configurar un pluviómetro – parar el riego si 
llueve

Primero se tiene que saber en qué entrada digital 
se ha conectado el pluviómetro. Luego se tiene que 
crear un sensor contador para leer esa entrada y con-
figurar que es del tipo Pluviómetro, el valor del pulso 
y el acumulado en l/m2 (ver apartado Parámetros 
Sensores Contadores). La lluvia acumulada diaria se 
puede ver en “Lecturas – Historial – Sensor contador” 
(ver apartado 5.4.2 Lecturas historial sensor contador, 
del Manual de usuario). Para hacer que pare un riego 
se tiene que configurar un condicionante tipo “Fin por 
lluvia” con origen sensor contador (ver apartado Pará-
metros Condicionantes Presostato filtros). El condicio-
nante se asigna a los programas que se desee parar si 
llueve (ver apartado Parámetros Programas).

Crear un programa anti-heladas

Primero se tiene que saber en qué entrada analógica 
se ha conectado el sensor de temperatura. Luego 
se tiene que crear un sensor analógico para leer esa 
entrada (ver apartado Parámetros Sensores Analógi-
cos). Un condicionante de “Inicio” o “Inicio-Paro” con 
origen del sensor de temperatura. Aquí se configura 
a que temperatura tiene que activarse (ver apartado 
Parámetros Condicionantes Inicio y Paro). Asignar este 
condicionante al programa anti-helada (ver apartado 
Parámetros Programas).

Conectar un generador diésel con centralita

Si tiene un equipo con la opción diésel y un generador 
con centralita puede que solo necesite una señal de 
contacto para el generador. En este caso poner el 
tiempo de arranque y paro a 0 (ver apartado Paráme-
tros opción diésel).

Guardar una copia de los parametros y pro-
gramas

El agrónic permite guardar una copia de todos los 
parámetros y programas que puede ser recuperada 
cuando sea ne-cesario. Para hacer la copia o recuperar 
la última copia creada se tiene que ir a “parámetros – 8. 
Instalador - 9. Copia de seguridad”. Si hay alguna copia 
guardada indica la fecha y hora en que se hizo. Se 
puede recuperar la copia guardada o crear una nueva.

Proteger el Agrónic contra robos

El agrónic dispone de un sistema antirrobos con código 
pin de 4 cifras. Si se desconecta el agrónic durante más 
de 10 minutos, al volver a conectarse pide el código 
pin. Para más información ver el apartado Parámetros 
Varios.

7 EJEMPLOS PRÁCTICOS

Más ejemplos 
prácticos en 
nuestra web

https://progres.es/es/noticias/agronic-2500
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8 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Estos son los problemas más comunes, e intentamos dar la solución para facilitar el proceso de 

instalación.

No se activa una salida

Ir a “Consulta – 9. Agrónic” y comprobar que haya 
tensión en la parte de salidas y que la placa base esté 
bien configurada (ver el apartado 6.7 del manual de 
usuario). 

Equipo con base relés. Si no hay tensión en las salidas 
(V.Sal.: no) puede que esté fallando la alimentación de 
12Vcc/24Vac de las bornas R- R+ (comprobar con un 
tester) o que alguna de las válvulas esté cruzada (des-
conectar la borna de salidas). 

Equipo con base latch. Comprobar que en “Paráme-
tros – Instalador – Varios” el tipo de válvula latch y la 
tensión de disparo sean correctos. Si no funcionan 
ninguna válvula abrir el equipo y mirar si en la placa 
base se ve algún componente quemado.

Para hacer pruebas se puede activar directamente la 
salida desde “Función – 2. Manual – 9. Salidas”.

El contador acumula más volumen que el 
real

Primero asegurarse que el cable del contador pasa 
lejos de cualquier cable con corriente alterna. 

El relé del contador al cambiar de estado puede 
producir “rebotes” en la línea, esto puede provocar 
que el Agrónic acumule pulsos de más. Para evitarlo 
se puede aumentar el tiempo del filtro anti-rebotes 
que hay en “Parámetros – Insta-lador – Varios – Sensor 
Contador Digital” (ver apartado 5.8).

No lee una entrada de la base

Ir a “Consulta – 9. Agrónic” y comprobar que haya 
tensión en la parte de salidas y que la placa base esté 
bien configurada (ver el apartado 6.7 del manual de 
usuario). Si no hay tensión en las salidas (V.Sal.: no) 
no van a funcionar las entradas, comprobar la tensión 
de las R- R+. En caso de que tenga tensión (V.Sal.: si) 
ir a “Consulta – 9. Agrónic” y pulsar la tecla “1” para 
acceder a la consulta interna. En la parte inferior de la 
pantalla aparece el estado de las 6 entradas digitales 
(ED). Con un cable unir directamente las bornas “CD” y 
la entrada que se quiera probar (D1 a D6). En pantalla 
tiene que aparecer un “1” (cable unido) o un “0” (cable 
no unido).

Consulta las 
preguntas 
frecuentes

http://progres.es/es/atencion-al-cliente/preguntas-frecuentes/productos/fertirrigacion-convencional/agronic-2500
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Manual de montaje 
y conexionado  r2392 

Manual del 
instalador  r2393  r2395

Manual del usuario 
final  r2394  r2396

Manual 
Comunicaciones  r1754

Destinado a la persona que instala física-
mente el Agrónic en la finca o en el cuadro 
eléctrico. Se indican las dimensiones y 
como tiene que hacerse el cableado de 
las distintas opciones de conexión. 

Destinado al instalador que configura 
el sistema de riego del Agrónic. En él se 
detalla todos los parámetros relacio-
nados con el riego: generales, sectores, 
programas, fertilización, etc. 

Hay un manual para la versión BASICA y 
otra para la versión Plus.

Destinado al usuario final del Agrónic. En 
él se detalla el uso más común de progra-
mación, acciones manuales y consultas. 
En este manual no se explican los pará-
metros.

Hay un manual para la versión BASICA y 
otra para la versión Plus.

Destinado al instalador que configura las 
comunicaciones con la nube para VEGGA 
y Agrónic App o con el programa de 
Windows Agrónic PC. Hay la explicación 
de los distintos sistemas de comunica-
ción. 

9 SOPORTE TÉCNICO

A parte de este manual, el Agrónic 2500 dispone de otros manuales, videos didácticos, consejos 

y preguntas frecuentes que pueden consultarse en la web de Progrés, apartado Soporte técnico.

http://progres.es/es/atencion-al-cliente
https://progres.es/content/manual-agronic-2500-version-plus-instalador
https://progres.es/content/manual-agronic-2500-version-plus-usuario
https://progres.es/content/manual-agronic-2500-version-basica-instalador
https://progres.es/content/manual-agronic-2500-version-basica-usuario
https://www.progres.es/es/content/manual-agronic-2500-montaje-y-conexionado
https://progres.es/content/manual-agronic-2500-comunicaciones
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Manual 
pivots  r2362 

Instalación de opciones

Instalación Opción GPRS  r1838

Instalación Opción USB  r1849

Instalación Opción Wifi  r2002

Instalación Opción AgroBee (R-2010)

Instalación Opción AgroBee-L (R-2141)

Instalación Opción 2 entradas analógicas (R-2109)

Instalación Opción SDI-12 y 4 ent. ana. (R-2196)

Instalación Opción 5 entradas digitales (R-2279)

Instalación Resistencia limitadora alimentación (R-2157)

Manual riego 
solar  r2000

Destinado al instalador y el usuario final 
que usa el equipo para el control de pívots

Destinado al instalador y usuario que usa 
sistemas híbridos de riego solar (paneles 
+ grupo electrógeno).

Videotutoriales

En la web de Progrés se pueden encontrar videos di-
dácticos donde se explica, paso a paso, las consultas 
más frecuentes que recibimos. Recomendamos que 
los consulte cuando tenga alguna duda o problema, 
puede que allí encuentre la solución.

https://progres.es/content/manual-agronic-2500-pivots
https://www.progres.es/es/atencion-al-cliente/documentacion/manuales/fertirrigacion-convencional/agronic-2500
https://progres.es/content/manual-agronic-2500-riego-solar
https://www.progres.es/es/customer-support/video-tutorials/products/2/products/1/steps/541


51

Soporte técnico | Riego solar

Manual de utilización | Agrónic 2500



52 Manual de utilización | Agrónic 2500

10 PANTALLA DE FUNCIONES

1. PROGRAMAS
2. MANUAL
3. LECTURAS
4. PARÁMETROS
5. PÍVOTS

P01 – S03  S04
P02 – S05
P03 – 
P04 – S02  S01
P06 – S07  S08      

P07 – 
P08 – 
   -    -    -     -     -
P50 –

1 Fuera de servicio
2 STOP
3 Programas
4 Filtros
5 Reloj      

6 Finalizar paros
7 Condicionantes
8 Sectores
9 Sensores
10 Borrado acumulados
11 Salidas
12 Pivot

1 Acumulados
2 Anomalías
3 Registro
4 Historial

1 Fertilización
2 Filtros
3 Generales
4 Programas
5 Sectores  

6 Comunicaciones
7 Condicionantes
8 Sensores
9 Varios
10 Instalador
11 Riego solar
12 Pivot

Sectores: 05
DLMXJVS  Inicio: 06:15
Riego: 00266 m3
F1  00045L   F2  00105L

FUN

ENTRAR

ENTRAR

ENTRAR ENTRAR ENTRAR

ó2 ó3 ó4

FUNCIÓN

PROGRAMAS MANUAL LECTURAS PARÁMETROS

PROGRAMA 02

FUN

Pivot 1
Pivot 2
Pivot 3
Pivot 4

ENTRAR

ó5

CONSULTA PIVOTS
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11 PANTALLA DE PARÁMETROS

Nº de fertilizantes: 4
 General de fertilizante: sí
 Agitador F1: no
 Agitador F2: sí 
 Agitador F3: sí
 Agitador F4: no
 Preagitación: 015”
 Agitación marcha: 030 “
 Agitación paro: 120 “
 Limpieza final: 030 “
Contador F1: 01
Contador F2: 02
Contador F3: 03
Contador F4: 04
Caudal F1: 000.00 L/h 
Caudal F2: 000.00 L/h
Caudal F3: 000.00 L/h
Caudal F4: 000.00 L/h

Nº de filtros: 5
Espera inicial: 000”
Tiempo de activación
por filtro: 045 “
Pausa entre filtros: 04 “
Unidades entre limpiezas
Volumen: 01850 m3
Tiempo: 2100 ‘
General de filtros: no
Relación con M1: sí
Relación con M2: no
Nº máximo de limpiezas
seguidas: 3
Paro de sectores: no

Sector: 01
N. de salida: 00001
N. de salida: 00000
Motor 1: sí
Motor 2: no
Temporización golpe de
ariete: +028 “
N. de contador: 05
Caudal previsto: 
 015.50 m3/h
Detector de caudal
N. de entrada: 00000
Area del sector: 000000 m2
Cultivo: 000000
Coef. corrector: 1.00
Texto: 

Motor 1 : sí
Temp. marcha: 018 “
Temp. paro: 012 “
El paro a los sectores: no
Motor 2 : sí
Temp. marcha: 005 “
Temp. paro: 022 “
El paro a los sectores: sí
Asignar salidas:
Motor 1: 00027
Motor 2: 00026
F1: 00025
F2: 00024
F3: 00023
F4: 00022
Fertilizante:
Motor: 00021
Limpieza: 00020
A1: 00000
A2: 00020
A3: 00019
A4: 00000
L1: 00018
L5: 00014

Nº de programa: 12
Tipo de inicio: [horario]
 [secuencial]
 [condicion.]
Unidades de riego:
 [ hh:mm ]
 [ m3 ]
 [ m3/ha]
 [ mm’ss’’ ]
Preriego: 00:00
Postriego: 00:00
Dias de la semana: si
Prioridad: 0
Condicionantes:
00    00    00    00    00
Texto:

ENTRAR

ENTRAR

ENTRAR ENTRAR

ó2

ó6
ó5

ó3 ó4

PARÁMETROS FERTILIZACIÓN PARÁMETROS FILTROS

PARÁMETROS SECTORES

PARÁMETROS GENERALES PARÁMETROS PROGRAMAS

FUN

ENTRAR

1

Condicionante: 01
Tipo: Inicio
Origen: Sensor analogico
N. sensor analogico: 01
Retraso detección: 0010”
Referencia: + 00.0 ºC
Al superar: no
Es anomalia: no
En error: No cambia
SMS a tel. A: no
SMS a tel. B: no
Texto SMS c: 0
Envio urgente: no
Texto: 

PARA. CONDICIONANTES

ENTRAR

ó7

“ver manual específico de 
comunicaciones”
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Sensor: 01
N. de entrada: 00001
Estado, 
normalmente abierto: si
Texto:

Formato: 01
N. de enteros: 2
N. de decimales: 1
Signo: si
Unidades: ºC

Punto de calibracion 1:
Valor real: 00800 mV
Valor logico: -30.0 ºC
Punto de calibración 2:
Valor real: 00800 mV
Valor logico: +60.0 ºC
Punto de calibración 3:
Valor real: 00000 mV
Valor logico: +00.0 ºC
Punto de calibración 4:
Valor real: 00000 mV
Valor logico: +00.0 ºC

Sensor: 01
N. de entrada: 00001
Formato: 01    +00.0 ºC
Tara: + 00.0 ºC
Texto: 

PARA. SENSORES DIGITALES

PARA. SEN. ANALOGICOSPARA. SEN. ANALOGICOS

1  Borrado
2  Eventos
3  Códigos de acceso
4  Act. de opciones
5  Varios

6  Comunicaciones
7  Idioma
8  Actualizar software
9  Copia seguridad

PARÁMETROS INSTALADOR

ENTRAR

ó10

Activado: si
Horario:  00:00  - 00:00
Condicionantes:
   00    00    00    00    00
   00    00    00    00    00

PARAM. RIEGO SOLAR

ENTRAR

ó11

1  Sensores
2  Formatos

Sensor: 01
N. de entrada: 00001
Tipo: Digital
Valor del pulso: 01000.00L
Tiempo maximo entre

pulsos: 120 “
Caudal en: 000.00 m3/h
Acumulado en: 000.00 L/m2
Texto:

1  Digitales
2  Analogicos
3  Contadores

PARA. SEN. ANALOGICOS PARA. SEN. CONTADORES

PARÁMETROS SENSORES

ENTRAR ENTRAR

ENTRAR

Pantalla:
Apagado automático: sí
Iluminación: sí
Contraste: 5
Teclado:

Nivel sonoro: 2
Seguridad PIN
Código PIN: 0000

PARÁMETROS VARIOS

ENTRAR

ó9

ó2 ó3

ó8

ENTRAR

ENTRARENTRAR

1

1 ó2

FUN
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ESPACIO RESERVADO PARA EL USUARIO

Podrás utilizar este espacio para apuntar información cómo los parámetros introducidos al 

programador, dibujos, información de programas, condicionantes, alarmas, etc.





R-2395

Polígon Industrial, C/ de la Coma, 2  |  25243 El Palau d’Anglesola  |  Lleida  |  España
Tel. 973 32 04 29  |  info@progres.es  |  www.progres.es

Sistemes Electrònics Progrés, S.A.

El Agrónic 2500 cumple las directivas de marcaje CE.

Los productos fabricados por Progrés disfrutan de una garantía 

de dos años contra todo defecto de fabricación.

Queda excluida de la garantía la indemnización de daños 

directos e indirectos causados por la utilización de los equipos.

Garantía

mailto:info%40progres.es?subject=
http://progres.es/
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